
別紙5

● 小学校　 ４７校（P２～）

● 中学校 ２５校（P２１～）

● 給食室　 ５７校（P３３～）

空調設備機器一覧
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

宮崎小学校 1 相談室（２） ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19
30-2F
6

壁掛形 1

2 家庭科室北 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.95 R410A 2005/9 17 37-1F 壁掛形 1

3 家庭科室南 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.95 R410A 2005/9 17 37-1F 壁掛形 1

4 特別支援(研究室) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 3.75 ○ R410A 2001/10 21
30-1F
10

天吊形 1

5 保健室系統 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 33.5 40.0 3φ200V 2.50 7.90 ○ R410A 2022/9 0
30-1F-7
保健室

天ｶｾ4方向 4.5 2 30-1F-8
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ南

天ｶｾ1方向 3.6 1 30-1F-8
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ北

天ｶｾ1方向 2.8 1
30-1F-5
支援室

天ｶｾ4方向 4.5 1 30-1F-1,2,3,4

通級教室
天ｶｾ1方向 2.8 4

6 図書室北 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
30-2F
4図書室

壁掛形 1

7 図書室南(閲覧室) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
30-2F
3閲覧室

壁掛形 1

8 ３年２組　北側 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R32 2019/9 3
30-2F
9

壁掛形 1

9 ３年２組　南側 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2020/9 2
30-2F
9

天吊形 1

10 ３年１組　北側 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 7.1 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/5 16
30-2F
8

壁掛形 1

11 ３年１組　南側 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2020/9 2
30-2F
8

天吊形 1

12 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2022/3 1 34-1F 壁掛形 1

13 児童クラブ 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.72 6.92 3φ200V 4.20 ○ R410A 2011/4 12 27-1F

14 事務室系統 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 28.0 31.5 3φ200V 2.30 6.20 ○ R410A 2022/9 0
29-1F-7
事務室

天ｶｾ4方向 5.6 2
29-1F-6
校長室

天ｶｾ4方向 7.1 2

15 職員室系統 ヤンマー ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 22.4 25.0 3φ200V ○ R410A 2021/11 1
29-1F
5職員室

天ｶｾ4方向 9.0 2

16
コンピュータ室系
統

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 2.00 10.00 ○ R410A 2022/9 0 29-2F-5
ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室

天ｶｾ4方向 11.2 2 29-2F-5
ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室

天ｶｾ4方向 9.0 2

17
かがやき2組
(特別支援情緒1)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2016/7 7
30-1F
6

壁掛形 1

18
特別支援
(少人数3・5年)

三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V ○ 2017/6 6
30-2F
2

2

19 特別支援(情緒2) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.59 ○ R410A 2019/8 3
30-2F
7

壁掛形 1

20 特別支援(情緒2) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2021/3 2
30-2F
7

天吊形 1

21 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.62 3.50 ○ R32 2023/2 0
29-2F
7

天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 22 29棟 GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 125.0 3φ200V 12.4 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
29棟-1F-
1,2

天吊形 7.1 4
29棟-2F-
1,2

天吊形 7.1 4
29棟-3F-
1,2

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 23 29棟 GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.9 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
29棟-1F-
3,4

天吊形 7.1 4
29棟-2F-
3,4

天吊形 7.1 4
29棟-3F-
3,4

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 24 30棟 GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 35.5 40.0 3φ200V 3.25 7.90 ○ R410A 2021/3 2
30棟-2F-
1

天吊形 14.0 2

ＰＦＩ 25 30棟 ACP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
30棟-1F-
9

天吊形 2

小戸小学校 1 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 1φ200V 0.85 ○ R32 2019/3 4
9-1F
10

壁掛形 1

2 校長室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 1φ200V 1.50 ○ R22 1998/1 25
9-1F
9

壁掛形 1

3 職員室東 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
9-1F
8

壁掛形 1

4 職員室西 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
9-1F
8

壁掛形 1

5 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 7.4A 1.60 ○ R32 2020/3 3
9-1F-
4

天吊形 1

6 図書室東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
9-2F
7第1図書

壁掛形 1

7 図書室西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
9-2F
7第1図書

壁掛形 1

8 コンピュータ室東 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 15.9A 3.70 ○ R32 2020/3 3
9-3F-
6

天吊形 1

9 コンピュータ室西 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 15.9A 3.70 ○ R32 2020/3 3
9-3F-
6

天吊形 1

10
ことば教室
(通級教室)

三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V R32 2018/6 5
7-1F
7

壁掛形 1

11 社会教育室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1995/1 28
7-1F
1

天吊形 1

12 児童クラブ 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.61 ○ R22 1999/1 24
7-1F
2

壁掛形 1

13 2階児童クラブ 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/10 14
7-2F
2

天吊形 1

14 作業室 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 3.0 1φ100V 0.65 R410A 2003/1 20 22-1F 壁掛形 1

15
耕心室
(多目的室)

三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.30 R410A 2002/10 20
9-3F
1

壁掛形 1

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５

空調設備機器一覧

学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源
冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

：業務対象 ：保守点検業務のみ対象外
（修繕、エンジン整備は業務対象）

：業務対象外
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

16 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0
9-2-3F
7

天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 17 7棟 GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 156.0 175.0 3φ200V 16.55 15.7+18.8 ○ R410A 2021/3 2
7棟-1F-
3,4,5,6

天吊形 7.1 8
7棟-2F-
3,6,7

天吊形 7.1 6 7棟-2F-8 天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 18 7棟 GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 12.4 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
7棟-3F-
2,3,5,7,8

天吊形 8.0 10

ＰＦＩ 19 9棟 GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
9棟-2F-
3,4

天吊形 7.1 4
9棟-3F-
2,3

天吊形 8.0 4

大淀小学校 1 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 3.9 0.92 ○ R32 2020/4 3
15-1F
5

天吊形 1

2 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.07 ○ R32 2018/7 5
15-1F
4

天吊形 1

3 職員室東 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R410A 2019/8 3
15-1F
3

壁掛形 1

4 職員室西 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
15-1F
3

壁掛形 1

5 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.03 ○ R410A 2013/7 10
15-1F
1

天吊形 1

6 図書室東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
40-1F
1

壁掛形 1

7 図書室西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
40-1F
1

壁掛形 1

8 コンピュータ室 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ GHP 18.0 20.0 1φ200V 4.00 ○ R410A 2019/8 3
15-2F
4

天吊形 11.2 2

9 相談室 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 1φ100V 0.75 R410A 2010/1 13
15-1F
2

壁掛形 1

10 家庭科室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.0 1φ200V R32 2011/1 12
15-2F
6

壁掛形 2

11 放送室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 7.1 8.5 1φ200V R32 2018/6 5
15-1F
8

壁掛形 1

12 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0 15-3F-5 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 13 24棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
24棟-1F-
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 14 24棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 90.0 100.0 3φ200V 11.4 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
24棟-2F-
1

天吊形 9.0 2
24棟-2F-
2,3,4

天吊形 7.1 6
24棟-2F-
5

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 15 24棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
24棟-3F-
2,3,4

天吊形 8.0 6
24棟-3F-
5

天吊形 11.2 2

ＰＦＩ 16 40棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
40棟-1F-
2,3,4

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 17 40棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 75.50 15.70 ○ R410A 2021/3 2
40棟-2F-
1,2,3,4

天ｶｾ1方向 7.1 8

ＰＦＩ 18 40棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 75.50 15.70 ○ R410A 2021/3 2
40棟-3F-
1,2

天吊形 7.1 4
40棟-3F-
3,4

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 19 15棟　GHP-7 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
15棟-3F-
1,2,3,4

天吊形 8.0 8

大宮小学校 1 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.78 ○ R22 1999/2 24
14-1F
6

天吊形 1

2 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 2.20 ○ 2018/2 5
14-1F
7

天吊形 1

3 職員室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 7.72 6.92 3φ200V 4.20 ○ R410A 2011/4 12
14-1F
10東

天吊形 1
14-1F
10西

天吊形 1

4 保健室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.30 ○ R32 2018/8 4
14-1F
5

天吊形 1

5 図書室 三菱 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 10.50 ○ R410A 2009/10 13
42-1F
1

天ｶｾ4方向 5

6 教育相談室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.80 ○ R410A 2008/10 14
42-1F
2

天ｶｾ4方向 1

7 コンピュータ室 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 28.0 31.5 1φ200V 6.20 ○ R410A 2020/3 3
14-3F
1

天ｶｾ4方向 14.0 2

8 会議室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 3φ200V 0.80 ○ R410A 2012/1 11 31-1F 天吊形 1

9 作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V R32 2022/7 1 32-1F 壁掛形 1

10 売店 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.5 1φ100V 0.53 R410A 2013/1 10 19-1F 壁掛形 1

11 児童クラブ 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.50 ○ R410A 2006/1 17 31-1F 天吊形 1

12 児童クラブ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 3φ200V 1.90 ○ 31-1F 天吊形 1

13 特別支援 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 22.4 24.0 3φ200V 4.00 ○ R410A 2004/6 19
14-1F
12

天吊形 11.2 1
14-1F
13

天吊形 11.2 1

14
3年少人数
(兼児童クラブ)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2016/7 7
14-1F
1

天吊形 1

15 給食調理員室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2006/1 17 16-1F 壁掛形 1

16 第２理科室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 10.2 2.40 ○ R410A 2021/5 2
14-2f
9

天ｶｾ4方向 1

17 多目的室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 16.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R410A 2021/10 1
14-3F
9

天吊形 2

18
社会科教室兼
図工室

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.74 ○ R410A 2021/10 1
41-2F
7

天吊形 2

19 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0
14-3-3F
-10

天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 20 14棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 90.0 100.0 3φ200V 11.40 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
14棟-1F-
2,3,4

天吊形 7.1 6
14棟-2F-
1,2,3

天吊形 7.1 6
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

ＰＦＩ 21 14棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
14棟-2F-
4,5

天吊形 7.1 4
14棟-3F-
2,3,4

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 22 14棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 35.5 40.0 3φ200V 3.25 7.90 ○ R410A 2021/3 2
14棟-1F-
11

天吊形 7.1 1
14棟-1F-
12

天吊形 8.0 1
14棟-1F-
13

天吊形 7.1 2

ＰＦＩ 23 14棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 127.0 143.0 3φ200V 13.75 12.4+15.7 ○ R410A 2021/3 2
14棟-2F-
6,7,8

天吊形 7.1 6
14棟-3F-
5,6,7,8

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 24 41棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
41棟-1F-
1

天吊形 7.1 1
41棟-1F-
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 25 41棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 7.50 18.80 ○ R410A 2021/3 2
41棟-2F-
1,2,3,4

天吊形 8.0 8

ＰＦＩ 26 41棟　GHP-7 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 5.70 10.00 ○ R410A 2021/3 2
41棟-1F-
6,7

天吊形 7.1 4
41棟-2F-
6

天吊形 8.0 2

宮崎東小学校 1 事務室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.07 ○ R32 2022/10 0
31-1F
1

天吊形 5.0 1

2 校長室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.07 ○ R32 2022/10 0
31-1F
2

天吊形 1

3 職員室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.45 ○ R32 2022/10 0
31-1F
3

天吊形 2

4 保健室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.07 ○ R32 2022/10 0
31-1F
6

天吊形 1

5 図書室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 25.0 28.0 3φ200V 5.95 ○ R32 2022/10 0
31-3F
2

天吊形 2

6 コンピュータ教室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 5.95 ○ R32 2022/10 0
15-3F
1

天吊形 2

7 児童クラブ西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.03 ○ R410A 2012/5 11
15-1F
2

壁掛形 1

8 児童クラブ東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2016/1 7
15-1F
3

天吊形 1

9 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 13 0.95 R32 2022/5 1 37-1F 壁掛形 1

10 クラブハウス室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19 21-1F 壁掛形 1

11 家庭科室 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ GHP 28.0 31.5 1φ200V 6.20 ○ R410A 2021/6 15-1F-1 天吊形 2

12 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0
31-3F
1

天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 13 15棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.10 12.40 ○ R410A 2021/3 2
15棟-1F-
5,6

天吊形 7.1 4
15棟-2F-
6

天吊形 7.1 2

ＰＦＩ 14 15棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
15棟-2F-
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 15 15棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
15棟-3F-
2,3,5,6

天吊形 8.0 8

ＰＦＩ 16 31棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
31棟-2F-
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

古城小学校 1 １０教室棟 日立 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 95.0 106.0 3φ200V 87.9
5.43×2
+4.69×2

○ R410A 2020/1 3
10-2F-
3,4,5

天吊形 7.1 6
14-3F-
2,3,4

天吊形 8.0 6

2 １０教室棟 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾄﾘﾌﾟﾙ EHP 20.0 22.4 3φ200V 18.8 4.00 ○ R410A 2020/1 3
10-2F-
1,2

天吊形 3

3 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 3.6 4.0 3φ200V 3.1 0.65 ○ R32 2022/5 1
10-1F
1

天吊形 1

4 校長室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1999/5 24
10-1F
2

天吊形 1

5 職員室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.70 R32 2018/7 5
10-1F
3

壁掛形 1

6 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1995/1 28
10-1F
5

天吊形 1

7 図書室(西) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 19.9 4.60 ○ R410A 2018/10 4
18-1F
2

天ｶｾ4方向 2

8 図書室(東) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.1 3.00 ○ R32 2018/10 4
18-1F
1

天ｶｾ4方向 2

9
コンピュータ教室
(東)

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 9.2 2.10 ○ R32 2022/6 1
10-3F
1

天吊形 1

10
コンピュータ教室
(西)

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 9.2 2.10 ○ R32 2022/6 1
10-3F
1

天吊形 1

11 多目的室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.0 1φ200V 0.95 R410A 2004/11 18 壁掛形 1

12 多目的室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.0 1φ200V 0.95 R410A 2004/2 19 壁掛形 1

13 児童クラブ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.6 1φ200V 1.40 ○ R410A 2005/3 18 天吊形 1

14 児童クラブ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.40 ○ R410A 2005/3 18 天吊形 1

15 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.62 3.50 ○ R32 2023/2 0 10-1-3F5 天吊形 7.1 2

16 用務員室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 8.2 0.75 R32 2022/12 0 15-1F-1 壁掛形 1

江平小学校 1 事務室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 2.20 ○ R32 2018/1 5
14-1F
5

天吊形 1

2 校長室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 2.20 ○ R32 2018/3 5
14-1F
4

天吊形 1

3 職員室東 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
14-1F
8

壁掛形 1

4 職員室西 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
14-1F
8

壁掛形 1
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
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（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

5 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 3φ200V 2.20 ○ R22 1995/1 28
11-1F
5

天吊形 1

6 図書室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.50 ○ R410A 2022/7 1
14-1F
1

壁掛形 1

7
コンピュータ教室
東

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26
14-3F
1

天吊形 1

8
コンピュータ教室
西

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26
14-3F
1

天吊形 1

9 作業室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.0 3.6 1φ100V 0.75 R410A 2004/2 19
26-1F
1

壁掛形 1

10 会議室西 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V 1.10 R410A 2010/1 13
14-1F
3

壁掛形 1

11 会議室東 富士通 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V 1.10 R410A 2008/1 15
14-1F
3

壁掛形 1

12 資料室 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V 0.75 R410A 2001/2 22
14-2F
4

壁掛形 1

13 児童クラブ１ 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.10 ○ R32 2015/2 8 22-1F 天吊形 1

14 児童クラブ２ 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.61 ○ R22 2000/1 23 22-1F 壁掛形 1

15 特別支援 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V R32 2023/3 0 壁掛形 1

16 特別支援 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V R32 2023/3 0 壁掛形 1

17 売店 日立 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.60 R410A 2014/1 9 壁掛形 1

18 多目的室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.10 ○ R32 2022/1 1 14-2F2 天吊形 2

19 少人数教室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.80 ○ R32 2022/1 1 14-3F3 天吊形 2

20 図工室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.30 ○ R32 2022/1 1 14-3F5 天吊形 2

21 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0
14-1-3F
-6

天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 22 11棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.90 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
11棟-1F-
1,2

天吊形 7.1 4
11棟-2F-
1,2

天吊形 7.1 4
11棟-3F-
1,2

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 23 11棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.90 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
11棟-1F-
3,4

天吊形 7.1 4
11棟-2F-
3,4

天吊形 7.1 4
11棟-3F-
3,4

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 24 11棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 90.0 100.0 3φ200V 11.40 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
11棟-1F-
6,5

天吊形 7.1 4
11棟-2F-
5,6

天吊形 7.1 4
11棟-3F-
5,6

天吊形 9.0 4

ＰＦＩ 25 11棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 12.40 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
11棟-1F-
7,8

天吊形 7.1 4
11棟-2F-
7,8

天吊形 7.1 4
11棟-3F-
7,8

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 26 11棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.90 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
11棟-1F-
9

天吊形 7.1 2
11棟-2F-
9,10

天吊形 7.1 4
11棟-3F-
9,10

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 27 14棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
14棟-1F-
2

天吊形 8.0 2
14棟-2F-
3

天吊形 8.0 2
14棟-3F-
2

天吊形 9.0 2

西池小学校 1 事務室 ﾄｰｼﾊﾞ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R32 2023/3 0
22-1F
7

天吊形 1

2 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.50 ○ R22 1998/10 24
22-1F
6

1

3 職員室東 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
3-1F
1

壁掛形 1

4 職員室西 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
3-1F
1

壁掛形 1

5 保健室 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 11.2 14.0 1φ200V 3.00 ○ R22 1996/7 27
22-1F
4

天吊形 1

6 図書室東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
25-2F
6

壁掛形 1

7 図書室西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
25-2F
6

壁掛形 1

8 コンピュータ室東 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 3.75 ○ R410A 2020/8 2
25-3F
6

天吊形 1

9 コンピュータ室西 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 3.75 ○ R410A 2020/8 2
25-3F
6

天吊形 1

10
あすなろ教室
(特別支援知的)

東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.61 ○ R22 2000/1 23
22-1F
2

壁掛形 1

11 売店 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 3.2 1φ100V 0.60 R22 2002/1 21 38-1F 壁掛形 1

12 PTA会議室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 3.2 1φ100V 0.60 R22 2002/1 21 38-1F 壁掛形 1

13 作業室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2020/10 2 37-1F 壁掛形 1

14 家庭科室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.30 ○ R410A 2013/5 10
22-1F
1

天吊形 2

15 児童クラブ東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/12 23
40-1F

壁掛形 1

16 児童クラブ中 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.60 ○ R410A 2011/4 12
40-1F

壁掛形 1

17 児童クラブ西 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.80 ○ R410A 2005/12 17
40-1F

壁掛形 1

18 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0
22-1-3F
-1

天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 19 3棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 90.0 100.0 3φ200V 11.40 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F-
4

天吊形 9.0 2
3棟-2F-
1

天吊形 7.1 2
3棟-3F-
1,2

天吊形 8.0 4
3棟-3F-
3

天吊形 11.2 2

ＰＦＩ 20 22棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
22棟-1F-
2,3

天吊形 7.1 4
22棟-2F-
1

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 21 22棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
22棟-2F-
2,3,4,5,6

天吊形 7.1 10

－5－
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ＰＦＩ 22 22棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.90 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
22棟-3F-
2,3,4,5,6

天吊形 8.0 10

ＰＦＩ 23 25棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
25棟-1F-
1,2,3,4,5

天吊形 7.1 10

ＰＦＩ 24 25棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
25棟-2F-
1,2,3,4,5

天吊形 7.1 10

ＰＦＩ 25 25棟　GHP-7 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 12.40 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
25棟-3F-
1,2,3,4,5

天吊形 8.0 10

檍小学校 1 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.50 ○ R22 2023/3 0
11-1F
4

天吊形 1

2 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.50 ○ R22 2023/3 0
11-1F
5

天吊形 1

3 職員室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.0 14.0 1φ200V 1.50 R32 2023/3 0
11-1F
7

天吊形 6.0 2

4 通級教室１ 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R32 2019/8 3
11-1F
2

壁掛形 1

5 通級教室２ 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R32 2019/5 4
11-1F
2

壁掛形 1

6 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 2.20 ○ R32 2023/3 0
11-1F
3

天吊形 1

7 図書室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 1.80 ○ R32 2023/3 0
23-3F
3

天吊形 2

8 コンピュータ室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 3.00 ○ R32 2023/3 0
23-2F
3

天吊形 2

9
児童クラブ
(少人数3年)

東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.10 ○ R410A 2011/4 12
23-1F
3

天吊形 1

10 児童クラブ 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.05 ○ R32 2017/6 6
23-1F
2

天吊形 1

11 売店 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.60 R410A 2009/1 14 33-1F 壁掛形 1

12 会議室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 3.75 ○ R410A 1999/12 23
11-2F
6

壁掛形 1

13 作業室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ200V 1.10 R410A 2008/1 15 36-1F 壁掛形 1

14 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0 22-3F-1 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 35 12棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 156.0 175.0 3φ200V 16.55 15.7+18.8 ○ R410A 2021/3 2
12棟-1F-
1,2,3

天吊形 7.1 6
12棟-2F-
1,2,3

天吊形 7.1 6
12棟-3F-
1,2,3

天吊形 9.0 6

ＰＦＩ 36 12棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 12.40 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
12棟-1F-
4,5

天吊形 7.1 4
12棟-2F-
4,5

天吊形 7.1 4
12棟-3F-
4,5

天吊形 9.0 4

ＰＦＩ 37 12棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 12.40 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
12棟-1F-
6,7

天吊形 7.1 4
12棟-1F-
8

天吊形 8.0 2
12棟-2F-
6,7

天吊形 7.1 4
12棟-2F-
8

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 38 12棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
12棟-3F-
6,7,8

天吊形 9.0 6

潮見小学校 1 事務室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.70 ○ R32 2023/3 0
14-1F
8

天吊形 1

2 校長室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.07 ○ R32 2023/3 0
14-1F
7

天吊形 1

3 職員室東 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.30 ○ R32 2023/3 0
14-1F
6

天吊形 1

4 職員室西 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.30 ○ R32 2023/3 0
14-1F
6

天吊形 1

5 図書室東 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.10 ○ R32 2023/3 0
14-1F
3

天吊形 1

6 図書室東 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.10 ○ R32 2023/3 0
14-1F
3

天吊形 1

7 保健室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 3.00 ○ R32 2023/3 0
14-1F
2

天吊形 1

8
相談室
(和室)

三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 3.0 1φ100V 0.60 R22 2000/1 23
14-1F
1

壁掛形 1

9 作業室 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 3.0 1φ100V 0.65 R410A 2003/1 20 36-1F 壁掛形 1

10 売店 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 3.0 1φ100V 0.60 R22 2000/1 23 39-1F 壁掛形 1

11 コンピュータ室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 5.95 ○ R32 2023/3 0
19-2F
5

天吊形 1

12 児童クラブ 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.16 ○ R32 2021/3 2
40-2F
1

天吊形 5.0 2

13 音楽室1 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0
19-1-3F
5

天吊形 10.0 2

14 音楽室2 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 3.58 2.60 ○ R32 2023/2 0
19-1-3F
4

天吊形 6.3 2

ＰＦＩ 39 14棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
14棟-3F-
2,3,4

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 40 14棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.70 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
14棟-2F-
1,2,3,4,5,6

天吊形 8.0 12

ＰＦＩ 41 19棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
19棟-3F-
1,2,3

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 42 19棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.70 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
19棟-1F-
1,4

天吊形 8.0 3
19棟-1F-
2,3

天吊形 7.1 3
19棟-2F-
1,2,3

天ｶｾ1方向 8.0 6

ＰＦＩ 43 40棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
40棟-1F-
2,3

天吊形 7.1 4
40棟-1F-
2,3

天吊形 8.0 2

恒久小学校 1 コンピュータ室 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 35.5 40.0 3φ200V 9.45 ○ R410A 2001/1 22
39-2F
東

天ｶｾ4方向 9.0 1
39-2F
東

天ｶｾ4方向 9.0 1
39-2F
東中

天ｶｾ4方向 9.0 1
39-2F
西

天ｶｾ4方向 9.0 1

2
図書室東
(第１図書室)

日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
23-2F
1

壁掛形 10.0 1

3
図書室西
(第１図書室)

日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
23-2F
1

壁掛形 10.0 1
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4 事務室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1999/1 24
23-1F
1

天吊形 5.0 1

5 校長室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.11 ○ R32 2023/3 0
23-1F
2

天吊形 5.0 1

6
図書室中
(準備室)

シャープ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 6.0 1φ200V 0.75 R22 1997/1 26
23-2F
2

壁掛形 4.0 1

7 保健室 YAMAHA 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 8.0 9.5 1φ200V 2.20 ○ R22 1996/6 27
23-1F
6

天吊形 8.0 1

8 通級指導教室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2002/4 21
23-1F
7

天吊形 10.0 1

9 作業室 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ200V 1.10 R32 2022/8 0 37-1F 壁掛形 4.0 1

10 職員室 ヤンマー ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 18.0 20.0 1φ200V 4.00 ○ R410A 2019/8 3
23-1F
4

天吊形 9.0 2

11 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0 23-2F-5 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 44 38棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
38棟-1F-
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 45 38棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
38棟-2F-
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 46 38棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
38棟-3F-
2,3,4

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 47 35棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
35棟-1F-
2,3,4

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 48 35棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.50 15.70 ○ R410A 2021/3 2
35棟-2F-
1,2,3,4

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 49 35棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
35棟-3F-
2,3,4

天吊形 8.0 6

赤江小学校 1 保健室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 7.3 2.10 ○ R32 2021/3 2 14-1F-1 天ｶｾ4方向 1

2 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2020/3 3 38-1F 壁掛形 2.8 1

3 会議室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.88 ○ R410A 2013/7 10 51-1F-1 壁掛形 10.0 1

4 売店 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R410A 2011/2 12 51-1F-2 壁掛形 2.8 1

5
家庭科室(児童ク
ラブ)

東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V ○ 2017/9 5 29-1F-3 12.5 2

1 ２４棟 MAC-1 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 33.5 37.5 3φ200V 32.68A 5.90 ○ R410A 2018/3 5
24-1F-
1,3

天吊形 9.0 3
24-1F-
2

天吊形 7.1 1

2 ２４棟 MAC-2 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 20.72A 4.00 ○ R410A 2018/3 5
24-1F-
7

天吊形 8.0 2
24-1F-
4,5

天吊形 4.5 2

3 ２４棟 MAC-3 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 52.82A 8.10 ○ R410A 2018/3 5
24-2F-
1,2,3

天吊形 8.0 6

4 ２４棟 MAC-4 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 40.0 45.0 3φ200V 43.94A 7.40 ○ R410A 2018/3 5
24-2F-
5

天吊形 11.2 2
24-2F-
4

天吊形 7.1 2

5 ２４棟 MAC-5 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 50.0 56.0 3φ200V 61.96A 9.40 ○ R410A 2018/3 5
24-3F-
1,2,3

天吊形 8.0 6

6 ２４棟 MAC-6 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 40.0 45.0 3φ200V 43.94A 7.40 ○ R410A 2018/3 5
24-3F-
5

天吊形 11.2 2
24-3F-
4

天吊形 8.0 2

7
３３、２９棟 MAC-
1

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 52.82A 8.10 ○ R410A 2019/3 4
33-1F-
1,2

天吊形 7.1 4
29-1F
1

天吊形 7.1 2

8
３３、２９棟 MAC-
2

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 63.0 69.0 3φ200V 63.92A 5.1+5.9 ○ R410A 2019/3 4
33-2F-
1,2

天吊形 7.1 4
29-2F
1,2

天吊形 7.1 4

9
３３、２９棟 MAC-
3

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 50.0 56.0 3φ200V 61.96A 9.40 ○ R410A 2019/3 4
33-3F-
1,2

天吊形 8.0 4
29-3F
1

天吊形 8.0 2

10
図書室
PAC-1

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 36.2A 6.00 ○ R410A 2019/3 4
29-1F-
2

天吊形 12.5 2

11
音楽室　北
PAC-2

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 17A 3.70 ○ R32 2019/3 4
29-3F-
3

天吊形 14.0 1

12
音楽室　南
PAC-2

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 17A 3.70 ○ R32 2019/3 4
29-3F-
3

天吊形 14.0 1

13
PC室　北
PAC-3

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 13.8A 3.00 ○ R32 2019/3 4
29-2F-
4

天吊形 12.5 1

14
PC室　南
PAC-3

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 13.8A 3.00 ○ R32 2019/3 4
29-2F-
4

天吊形 12.5 1

15
図工室
PAC-4

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 22.3A 4.60 ○ R410A 2019/3 4
29-3F-
2

天吊形 10.0 2

16
14棟1階
MAC-1

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 45.0 3φ200V 54.2 13.60 ○ R410A 2021/3 2
14-1F
4

天吊形 11.2 1
14-1F
6,7

天吊形 5.6 4
14-1F
2,5

天吊形 4.5 2
14-1F
3

天ｶｾ1方向 2.8 2

17
14棟2階　西
MAC-2

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 45.0 3φ200V 54.2 13.60 ○ R410A 2021/3 2
14-2F
1

天吊形 11.2 2
14-2F
2,3

天吊形 5.6 4

18
14棟2階　東
MAC-3

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 40.0 45.0 3φ200V 40.73 10.70 ○ R410A 2021/3 2
14-2F
4,5,6

天吊形 5.6 6

19
14棟3階　西
MAC-4

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 65.11 16.50 ○ R410A 2021/3 2
14-3F
1

天吊形 11.2 2
14-3F
2,3

天吊形 7.1 4

20
14棟3階　東
MAC-5

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 45.0 3φ200V 54.2 13.60 ○ R410A 2021/3 2
14-3F
4,5,6

天吊形 7.1 6

21
14棟1階　保健室
PAC-1

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.1 7.70 ○ R32 2021/3 2
14-1F
1

天ｶｾ4方向 10.0 1

国富小学校 1 保健室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 － 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26
16-1F
2

天吊形 5.0 1

2 コンピュータ室東 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 3.00 ○ R22 1997/6 26 18-2F 天吊形 11.2 1

3 コンピュータ室西 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 3.00 ○ R22 1997/6 26 18-2F 天吊形 11.2 1

4 図書室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
9-2F
1

壁掛形 10.0 1

5 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.20 ○ R32 2022/7 1
16-1F
5

天吊形 5.0 1
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6 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.08 ○ R410A 2012/5 11
16-1F
4

天吊形 4.5 1

7 職員室東 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R32 2018/8 4
16-1F
3

壁掛形 5.6 1

8 職員室西 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R32 2018/8 4
16-1F
3

壁掛形 5.6 1

9
第２保健室
(放送室)

富士通 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.5 1φ100V 0.60 R410A 2004/2 19
16-1F
1

壁掛形 2.2 1

10 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2020/5 3 29-1F 壁掛形 2.8 1

11 家庭科室 富士通 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R410A 2013/7 10 18-1F 壁掛形 2.8 1

12 家庭科室 シャープ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V 13.0 0.51 R32 2022/8 0 18-1F 壁掛形 4.0 1

13 印刷室・売店 シャープ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V 13.0 0.51 R32 2022/8 0 27-1F 壁掛形 4.0 1

14 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 30.8 6.00 ○ R32 2023/1 0
16-3F
1

天吊形 12.5 2

ＰＦＩ 50 9棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 118.0 132.0 3φ200V 189.00
(2.9+3.8)×3
+（3.1+4.3)

○ R410A 2021/3 2
9棟-1F-
2,3,4,5,6

天吊形 7.1 10
9棟-2F-
2,3

天吊形 7.1 4

ＰＦＩ 51 9棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 100.0 112.0 3φ200V 152.50 (3.1+4.3)×3 ○ R410A 2021/3 2
9棟-3F-
1,2,3,4,5,6

天吊形 7.1 12

ＰＦＩ 52 30棟　EHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 90.0 100.0 3φ200V 144.00
(2.9+3.8)×2
+(3.1+4.3）

○ R410A 2021/3 2
30棟-1F-
1,2

天吊形 8.0 4
30棟-2F-
1,2,3

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 53 30棟　EHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 90.50 (2.9+3.8)×2 ○ R410A 2021/3 2
30棟-3F-
1,3

天吊形 8.0 2
30棟-3F-
2

天吊形 7.1 2

ＰＦＩ 54 16棟　EHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V 96.50
(2.9+3.8)
+(3.1+4.3)

○ R410A 2021/3 2
16棟-2F-
2,3

天吊形 8.0 4
16棟-3F-
2,3

天吊形 7.1 4

瓜生野小学校 1 ２教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V 64.34 7.47 ○ R410A 2020/1 3
2-2F-
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

2 １４教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V 64.34 7.47 ○ R410A 2020/1 3
14-1F-
1

天吊形 5.6 2
14-2F-
1,2

天吊形 5.6 4
14-3F-
1,2

天吊形 7.1 4

3 １４教室棟 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.4 2.30 ○ R32 2020/1 3
14-1F-
2

天吊形 2

4 １Ｆ校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1998/10 24
2-1F
1

天吊形 5.0 1

5 １Ｆ職員室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8 1φ200V 1.50 R32 2020/9 2
2-1F
4

天吊形 7.1 1

6 １F事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.0 5.0 3φ200V 1.30 ○ R22 1998/10 24
2-1F
2

天吊形 4.0 1

7 １F給食室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.5 1φ100V 0.60 R410A 2003/1 20 20-1F 壁掛形 2.2 1

8 １Ｆ作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.5 1φ100V 0.60 R410A 2003/10 19 29-1F 壁掛形 2.2 1

9 １F児童クラブ 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.30 ○ R410A 2012/5 11
38-1F
北面

天吊形 10.0 1
38-1F
南面

天吊形 10.0 1

10 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1995/1 28
26-1F
2

天吊形 10.0 1

11
コンピュータ教室
東

三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 冷房専用 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27 28-1F 天ｶｾ4方向 14.0 1

12
コンピュータ教室
西

三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 冷房専用 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27 28-1F 天ｶｾ4方向 14.0 1

13 図書室（東側） 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1998/1 25
2-1F
5

壁掛形 5.0 1

14 図書室（西側） 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1998/1 25
2-1F
5

壁掛形 5.0 1

15 多目的室（東側） 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.5 3.50 ○ R32 2023/2 0 27-1F 天吊形 7.1 2

16 多目的室（西側） 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.5 3.50 ○ R32 2023/2 0 27-1F 天吊形 7.1 2

17 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.5 3.50 ○ R32 2023/2 0 2-2F1 天吊形 7.1 2

倉岡小学校 1 １F校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1998/10 24
12-1F
3

天吊形 5.0 1

2 １F職員室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
27-1F
4

壁掛形 5.0 1

3 １F事務室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 3.6 4.0 3φ200V 0.70 ○ R32 2018/6 5
12-1F
4

天吊形 3.6 1

4 １F作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 0.75 R410A 2011/5 12 24-1F 壁掛形 2.5 1

5 １F児童クラブ 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.80 ○ R410A 2015/2 8
27-1F
1

天吊形 12.5 1

6
１F給食室（休憩
室）

東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 3.2 1φ100V 0.50 2000/2 23 30-1F 壁掛形 2.2 1

7 保健室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 － 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26
27-1F
2

天吊形 5.0 1

8 コンピュータ教室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.40 ○ R22 1997/6 26
13-1F
5

天吊形 16.0 1

9 図書室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.30 ○ R410A 2005/12 17
12-2F
2

天吊形 10.0 1

10
１F給食室
（調理室西、東）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 7.50 ○ 2000/4 23
30-1F
調理室西

天吊形 14.0 1
30-1F
調理室東

天吊形 14.0 1
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11
１F給食室
（調理室南）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 9.0 3φ200V 2.11 ○ 2002/10 20 30-1F 天吊形 8.0 1

12
１F給食室
（下処理室）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.60 ○ 2001/1 22 30-1F 天ｶｾ4方向 5.6 1

13
１F給食室
（洗浄室）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 9.0 3φ200V 2.11 ○ 2002/10 20 30-1F 天吊形 8.0 1

14
１F給食室
（配膳室）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 12.5 3φ200V 2.92 ○ 2002/10 20 30-1F 天ｶｾ4方向 11.2 1

15
１F給食室
（ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.5 冷房専用 3φ200V 2.20 ○ 1999/1 24 30-1F 天井埋込形、床置形 8.5 1

16 １３教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 95.0 106.0 3φ200V 114.53 13.60 ○ R410A 2020/1 3
13-1F-
2,3,4

天吊形 5.6 6
13-2F-
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

17 ２７教室棟 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 22.3 4.60 ○ R410A 2020/1 3
27-2F-
2

天吊形 2

18 １２教室棟 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.1 3.70 ○ R32 2020/1 3
12-2F-
1

天吊形 2

19 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.00 22.40 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 13-2F1 天吊形 10.0 2

木花小学校 1 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.87 1.40 ○ R32 2021/12 1
2-1F
2

天吊形 1

2 コンピュータ室東 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27
17-2F
2

天吊形 14.0 1

3 コンピュータ室西 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27
17-2F
2

天吊形 14.0 1

4 図書室東 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
2-1F
7

壁掛形 10.0 1

5 図書室西 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
2-1F
7

壁掛形 10.0 1

6 事務室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 3.8 0.95 ○ R32 2022/4 1
2-1F
6

天吊形 1

7 校長室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1999/1 24
2-1F
5

天吊形 5.0 1

8 職員室東 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
2-1F
4

壁掛形 5.0 1

9 職員室西 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
2-1F
4

壁掛形 5.0 1

10 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19 32-1F 壁掛形 2.8 1

11 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0
2-2F
7

天吊形 10.0 2

12 多目的室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 2-1-2F1 天吊形 10.0 2

13 図工室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 2-3-2F6 天吊形 10.0 2

14 教材室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.5 5.0 1φ200V R32 2017/4 6 壁掛形 4.5 1

ＰＦＩ 55 30棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 100.0 112.0 3φ200V 152.50 (3.1+4.3)×3 ○ R410A 2021/3 2
30棟-1F-
1,2,3

天吊形 7.1 6
30棟-2F-
1,2,3

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 56 2棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 73.0 82.5 3φ200V 112.00
4.5×2+
(2.9+3.8)

○ R410A 2021/3 2
2棟-2F-
2,3,4,5

天吊形 8.0 8

ＰＦＩ 57 17棟　EHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 33.5 37.5 3φ200V 51.50 3.1+4.3 ○ R410A 2021/3 2
17棟-1F-
1

天吊形 7.1 2
17棟-2F-
1

天吊形 8.0 2

鏡洲小学校 1 ２４教室棟 日立 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 73.0 82.5 3φ200V 67.4
4.69×2
+5.4

○ R410A 2020/1 3
24-1F-
7,8

天吊形 7.1 4
24-2F-
4,5,6

天吊形 7.1 6

2 ２４教室棟 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.1 2.70 ○ R32 2020/1 3
24-2F-
2

天吊形 2

1 保健室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/1 24
24-1F
2

天吊形 1

2
コンピュータ教室
(南)

日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1997/6 26
25-1F
3

天吊形 1

3
コンピュータ教室
(北)

日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1997/6 26
25-1F
3

天吊形 1

4 図書室(西) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
25-1F
2

壁掛形 1

5 図書室(東) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.10 ○ R32 2022/4 1
25-1F
2

壁掛形 1

6
図書室北（多目的
ホール）

日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
25-1F
2

壁掛形 1

7 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.50 ○ R410A 2001/10 21
24-1F
5

天ｶｾ4方向 1

8 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.30 ○ R410A 2001/10 21
24-1F
6

天ｶｾ4方向 1

9 職員室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 13.8 1.70 ○ R32 2020/6 3
24-1F
4

壁掛形 1

10 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19 26-1F 壁掛形 1

11 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.5 3.50 ○ R32 2023/1 0
24-2F
1

天吊形 7.1 2

青島小学校 1 16教室棟 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 112.0 125.0 3φ200V
8.71×2
7.31×1

○ R410A 2020/1 3
16-1F-
7,8
2F-

天吊形 7.1 16

2 保健室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 － 3φ200V 1.30 ○ R22 1996/1 27 16-1F-6 天吊形 1

3 コンピュータ室(東) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27 16-2F-1 天吊形 1

4 コンピュータ室(西) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27 16-2F-1 天吊形 1
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

5 図書室(東) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 5-2F-3 壁掛形 1

6 図書室(中) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 5-2F-3 壁掛形 1

7 図書室(西) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 5-2F-3 壁掛形 1

8 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.60 ○ R32 2023/3 0 16-1F-4 天吊形 1

9 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.00 ○ R32 2022/5 1 16-1F-3 天吊形 1

10 職員室(東) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19 16-1F-1 壁掛形 1

11 職員室(西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19 16-1F-1 壁掛形 1

12 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 14.7 0.95 R32 2021/11 1 25-1F 壁掛形 1

13 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0
5-2F
1

天吊形 10.0 2

内海小学校 1 14教室棟 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 77.5 90.0 3φ200V 8.95×2 ○ R410A 2020/1 3 14-2F-2,3,4,5 天吊形 7.1 8 14-2F-1 天吊形 8 2

2 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.10 ○ R410A 2003/4 20 14-1F-5 天ｶｾ4方向 1

3 コンピュータ室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾌｫｰ EHP 20.0 22.4 3φ200V 5.70 ○ R410A 2003/6 20 14-1F-13 天ｶｾ4方向 5 4

4 図書室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17 14-1F-14 壁掛形 1

5 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 3.6 4.0 3φ200V 0.90 ○ R410A 2003/4 20 14-1F-6 天ｶｾ4方向 1

6 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 12.5 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/1 24 14-1F-7 天吊形 1

7 職員室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R32 2023/3 0 14-1F-8 壁掛形 1

8 作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2015/1 8 12-1F 壁掛形 1

9 会議室(和室) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V ○ R32 2023/3 0 14-1F 天ｶｾ2方向 1

10 会議室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 4.9 1.30 ○ R32 2022/7 1 14-1F 天ｶｾ2方向 1

11 多目的ホール(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.45 ○ R32 2021/8 1 14-1F-12 天ｶｾ4方向 6.3 2

12 多目的ホール(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.45 ○ R32 2022/7 1 14-1F-12 天ｶｾ4方向 6.3 2

13 ボランティア室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2003/4 20 14-1F-1 天ｶｾ4方向 1

14 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.5 3.50 ○ R32 2023/1 0
14-2F
7

天吊形 7.1 2

住吉小学校 1 1F校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
15-1F
2

天吊形 5.0 1

2 1F職員室西 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
15-1F
3

壁掛形 5.0 1

3 1F職員室東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2020/7 3
15-1F
3

天吊形 7.1 1

4 1F事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.50 ○ R22 1999/1 24
15-1F
1

天吊形 5.6 1

5
1F相談室
(放送室)

ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2006/1 17
15-1F
4

壁掛形 2.8 1

6 1F給食室(休憩室) 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2002/2 21 18-1F 壁掛形 2.5 1

7 1F給食室(更衣室) サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 4.0 1φ100V 0.70 18-1F 壁掛形 2.8 1

8 1F作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R410A 2019/7 4 22-1F 壁掛形 2.8 1

9 1F児童クラブ西 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2010/2 13 30-1F 壁掛形 10.0 1

10 1F児童クラブ東 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2007/12 15 30-1F 壁掛形 10.0 1

11 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.00 ○ R32 2020/5 3
15-1F
5

天吊形 4.5 1

12 コンピュータ室東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 － 3φ200V 2.74 ○ R410A 2011/4 12
15-3F
1

天吊形 12.5 1

13 コンピュータ室西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26
15-3F
1

天吊形 14.0 1

14 図書室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.2 8.0 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/12 23
15-1F
6

天吊形 7.2 1

15 給食室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 56.0 63.0 3φ200V 9.90 ○ R410A 2016/8 6 18-1F 1

16 特別支援教室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.74 ○ R22 2022/7 1
31-1F
3

天ｶｾ4方向 7.2 2

17 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.5 3.50 ○ R32 2023/2 0 1-3-3F8 天吊形 7.1 2

ＰＦＩ 58 15棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
15棟-2F
2,3,4,5,

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 59 15棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
15棟-3F
2,3,4,5,

天吊形 8.0 8

ＰＦＩ 60 15棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 35.0 40.0 3φ200V 3.25 7.90 ○ R410A 2021/3 2
15棟-2F
6

天吊形 7.1 2
15棟-3F
6

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 61 1棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
1

天吊形 9.0 2
1棟-2F
1

天吊形 7.1 2
1棟-3F
1

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 62 1棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
2

天吊形 7.1 2
1棟-2F
2

天吊形 7.1 2
1棟-3F
2

天吊形 8.0 2
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ＰＦＩ 63 1棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 1φ200V 6.10 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
3,4,5

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 64 1棟　GHP-7 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 56.0 3φ200V 5.70 15.70 ○ R410A 2021/3 2
1棟-2F
3,4,5

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 65 1棟　GHP-8 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-3F
3,4,5

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 66 1棟　GHP-9 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
6

天吊形 7.1 2
1棟-2F
6

天吊形 7.1 2
1棟-3F
6

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 67 1棟　GHP-10 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
7,8

天吊形 7.1 4
1棟-2F
7,8

天吊形 7.1 4
1棟-2F
9

天吊形 11.2 2

生目小学校 1 1F校長室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.20 ○ R32 2022/8 0
21-1F
5

天吊形 1

2 1F職員室東 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V ○ R32 2020/8 2
21-1F
3

壁掛形 1

3 1F職員室西 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 ○ R32 2022/12 0
21-1F
3

壁掛形 1

4 1F事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.50 ○ R22 1999/1 24
21-1F
6

天吊形 1

5 1F売店 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 1φ100V 0.75 R22 1995/1 28 38-1F 壁掛形 1

6 1F作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V R32 2018/7 5 29-1F 壁掛形 1

7 1F保健室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.70 ○ R32 2022/8 0
21-1F
1

天吊形 1

8 コンピュータ室東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26
18-3F
4

天吊形 1

9 コンピュータ室西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26
18-3F
4

天吊形 1

10 図書室東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.50 ○ R22 1998/10 24
21-2F
4

天吊形 1

11 図書室西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.50 ○ R22 1998/10 24
21-2F
4

天吊形 1

12 1F児童クラブ 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.10 ○ R410A 2015/2 8
3-1F
1

天吊形 1

13 児童クラブ 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V ○ 2018/1 5
3-1F
1

天吊形 1

14 1F給食室(休憩室) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ200V 0.75 R410A 2006/12 16 32-1F 壁掛形 1

15
1F給食室(調理室
北東南東)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 22.4 25.0 3φ200V 7.50 ○ R22 1998/10 24 32-1F 天吊形 2

16
1F給食室(調理室
北西南西)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 22.4 25.0 3φ200V 7.50 ○ R22 1998/10 24 32-1F 天吊形 2

17 1F給食室(配膳室) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 16.0 18.0 3φ200V 4.50 ○ R22 1999/12 23 32-1F 天ｶｾ4方向 2

18 1F給食室(洗浄室) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 3φ200V 2.20 ○ R22 1999/12 23 32-1F 天吊形 1

19 1F給食室(処理室) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 3φ200V 2.20 ○ R22 1999/12 23 32-1F 天吊形 1

20
1F給食室(ｽﾎﾟｯﾄｴ
ｱｺﾝ)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1999/12 23 32-1F 1

21 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 21-3F1 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 68 3棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 85.0 95.0 3φ200V (2.9+3.8)×3 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
2,3,4,5

天吊形 7.1 8
3棟-1F
6

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 69 3棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 128.0 145.0 3φ200V
(2.9+3.8)+
(3.1+4.3)×3

○ R410A 2021/3 2
3棟-2F
1,6

天吊形 9.0 4
3棟-2F
2,3,4,5

天吊形 8.0 8

ＰＦＩ 70 8棟　EHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 85.0 95.0 3φ200V (2.9+3.8)×3 ○ R410A 2021/3 2
8棟-1F
1

天吊形 8.0 2
8棟-1F
2,3

天吊形 7.1 4
8棟-2F
2,3

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 71 8棟　EHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V
(2.9+3.8)+
(3.1+4.3)

○ R410A 2021/3 2
8棟-3F
1

天吊形 11.2 2
8棟-3F
2,3

天吊形 9.0 4

ＰＦＩ 72 18棟　EHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 4.5×2 ○ R410A 2021/3 2
18棟-1F
4

天吊形 7.1 2
18棟-2F
4

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 73 21棟　ACP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.20 ○ R32 2021/3 2
21棟-2F
2

天吊形 2

ＰＦＩ 74 21棟　ACP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.20 ○ R32 2021/3 2
21棟-2F
3

天吊形 2

ＰＦＩ 75 21棟　ACP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.20 ○ R32 2021/3 2
21棟-3F
3

天吊形 2

大塚小学校 1 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 0.85 ○ R32 2019/3 4
6-1F
7

天吊形 1

2 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
6-1F
6

天吊形 1

3 職員室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 ○ R410A 2022/8 0
6-1F
5

壁掛形 1

4 職員室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 ○ R410A 2022/8 0
6-1F
5

壁掛形 1

5 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R22 1998/10 24
6-1F
1

天吊形 1

6 図書室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
18-1F
1

壁掛形 1

7 図書室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
18-1F
1

壁掛形 1

8
コンピュータ教室
(東)

日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 4.50 ○ R22 2001/1 22
18-2F
1

天吊形 1

9
コンピュータ教室
(西)

日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 4.50 ○ R22 2001/1 22
18-2F
1

天吊形 1

10
ふじっこ4年
(多目的室)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R410A 2000/11 22
18-1F
2

天吊形 1
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11 小会議室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26
6-1F
2

天吊形 1

12 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19 25-1F 壁掛形 1

13 児童クラブ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 12.5 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/12 23 32-1F 天吊形 1

14 少人数（5年算数) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.30 ○ R32 2022/2 1 1-2F9 天吊形 2

15 少人数(6年算数) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.60 ○ R32 2022/2 1 1-3F9 天吊形 2

16 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 18-3F1 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 76 1棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 170.0 190.0 3φ200V 18.00 18.80+18.80 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
4,5,6,7,8

天吊形 7.1 10
1棟-2F
4,5,6,7,8

天吊形 7.1 10

ＰＦＩ 77 1棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
1棟-3F
1

天吊形 9.0 2
1棟-3F
2,3

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 78 1棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.90 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
1棟-3F
4,5,6,7,8

天吊形 8.0 10

ＰＦＩ 79 1棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
1,2,3

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 80 1棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-2F
1,2,3

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 81 18棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 5.70 15.70 ○ R410A 2021/3 2
18棟-1F
3

天吊形 7.1 2
18棟-2F
2,3

天吊形 7.1 4

池内小学校 1 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
7-1F
2

天吊形 1

2 職員室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
7-1F
3

壁掛形 1

3 事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.1 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24
7-1F
1

天吊形 1

4 オアシスﾙｰﾑ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2008/5 15
7-1F
8

天吊形 1

5 作業室 トーシバ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2023/3 0 14-1F 壁掛形 1

6 図書室北 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
1-1F
2

天吊形 1

7 図書室南 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
1-1F
2

天吊形 1

8 コンピュータ室北 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.50 ○ R22 1996/6 27
1-2F
2

天吊形 1

9 コンピュータ室南 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.50 ○ R22 1996/6 27
1-2F
2

天吊形 1

10 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.50 ○ R22 1995/1 28
7-1F
5

天吊形 1

11 児童クラブ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.03 ○ R410A 2012/5 11
1-1F
1

壁掛形 1

12 給食室（休憩室) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 3.2 1φ100V 0.60 R22 1999/2 24 20-1F 壁掛形 1

13 給食室(調理室) ヤンマー ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 28.0 33.5 3φ200V 7.50 ○
20-1F
調理室北

天吊形 14.0 1
20-1F
調理室南

天吊形 14.0 1

14 給食室（配膳室) ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 18.0 3φ200V 3.75 ○
20-1F
配膳室

天吊形 14.0 1

15 給食室 ヤンマー ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 53.0 3φ200V 12.10 ○
20-1F
調理室東

天吊形 14.0 1
20-1F
洗浄室

天吊形 14.0 1
20-1F
下処理室

天吊形 8.0 1

16 給食室 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 18.0 23.6 1φ200V 4.80 ○
20-1F
外気処理

天井埋込形、床置形 18.0 1

17 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 7-2-2F5 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 82 1棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
4,5

天吊形 7.1 4
1棟-2F
4,5

天吊形 7.1 4
1棟-3F
5

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 83 1棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
1棟-2F
6,7

天吊形 7.1 4
1棟-3F
6,7

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 84 1棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
8

天吊形 7.1 2
1棟-1F
9

天吊形 8.0 2
1棟-2F
8,9

天吊形 7.1 4

宮崎西小学校 1 事務室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V ○ R32 2020/11 2
3-1F
6

天吊形 1

2 校長室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V ○ R32 2020/11 2
3-1F
5

天ｶｾ1方向 1

3 職員室(東) 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.3 1φ200V R32 2018/9 4
3-1F
4

壁掛形 1

4 職員室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 13.1 1.70 ○ R32 2021/2 2
3-1F
4

天吊形 1

5 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2021/7 1
3-1F
1

天吊形 1

6 図書室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.23 ○ R410A 2006/4 17
3-2F
1

壁掛形 1

7 図書室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.23 ○ R410A 2006/4 17
3-2F
1

壁掛形 1

8 コンピュータ室(東) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.30 ○ R410A 2005/12 17
3-3F
3

天吊形 1

9 コンピュータ室(西) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.2 8.0 3φ200V 1.80 ○ R410A 2005/12 17
3-3F
3

天吊形 1

10 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 0.75 R32 2015/2 8 27-1F 壁掛形 1

11 大塚地域事務所 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 1φ100V 0.75 R410A 2008/2 15 17 壁掛形 1

12 児童クラブ 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.61 ○ R22 1998/1 25
17-2F
3

壁掛形 1

13
大塚地域事務所
和室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/11 25
17-1F

1
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

14
大塚地域事務所
和室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/11 25
17-1F

15 大塚地域事務所 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R22 1999/12 23 17-

16 大塚地域事務所 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R22 1999/12 23 17-

17 通級教室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.50 R32 2021/8 1 2-2F-6 壁掛形 1

18 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 3-3F1 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 85 1棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 1φ200V 6.10 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
1,2,3

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 86 1棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
4

天吊形 7.1 2
1棟-2F
3,4

天吊形 7.1 4
1棟-3F
2,3

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 87 2棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
2棟-1F
1

天吊形 9.0 2
2棟-1F
3,4

天吊形 7.1 4

ＰＦＩ 88 2棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
2棟-2F
2,3

天吊形 7.1 4
2棟-3F
2,3

天吊形 8.0 4

東大宮小学校 1 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V ○ 2018/6 5
1-1F
1

天吊形 1

2 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 0.92 ○ R32 2022/5 1
1-1F
2

天吊形 1

3 職員室(東) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
1-1F
3

壁掛形 1

4 職員室(西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
1-1F
3

壁掛形 1

5 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1995/1 28
2-1F
1

天吊形 1

6 図書室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.23 ○ R410A 2006/4 17
1-2F
4

壁掛形 1

7 図書室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.23 ○ R410A 2006/4 17
1-2F
4

壁掛形 1

8 コンピュータ教室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 22.4 24.0 3φ200V 3.00 ○ R32 2023/3 0
1-3F
1

天吊形 2

9 児童クラブ１ 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.61 ○ R22 2000/1 23 19-1F 壁掛形 1

10 児童クラブ２ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.80 ○ R410A 2003/12 19 19-1F 壁掛形 1

11 児童クラブ３ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.20 ○ R410A 2003/12 19 19-1F 壁掛形 1

12 作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V R32 2020/3 3 16-1F 壁掛形 1

13 売店 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V R410A 2012/4 11 壁掛形 1

14 通級教室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ100V 1.70 R32 2022/7 1 2-1F-2 天吊形 1

15 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0 1-3F-4 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 89 3棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
1,2,3,4,5

天吊形 7.1 10

ＰＦＩ 90 3棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
3棟-2F
1,3,4,5

天吊形 7.1 8
3棟-2F
2

天吊形 8.0 

ＰＦＩ 91 3棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.90 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
3棟-3F
1,2

天吊形 9.0 4
3棟-3F
3,4,5

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 92 2棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
2棟-2F
1,2

天吊形 7.1 4
2棟-3F
1

天吊形 9.0 2
2棟-3F
2

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 93 2棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 5.70 15.70 ○ R410A 2021/3 2
2棟-1F
3,4

天吊形 7.1 4
2棟-1F
5

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 94 2棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.90 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
2棟-2F
3,4

天吊形 7.1 4
2棟-2F
5

天吊形 8.0 2
2棟-3F
3,4

天吊形 8.0 4
2棟-3F
5

天吊形 9.0 2

宮崎南小学校 1
１棟 ACP-2
保健,校長,事務室

東芝 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 22.4 3φ200V 20.30 2.75×2 ○ R410A 2022/8 0
1-1F-1
保健室

天ｶｾ2方向 3.6 2
1-1F-5
校長室

天ｶｾ2方向 3.6 2
1-1F-6
事務室

天ｶｾ2方向 3.6 2

2
１棟 ACP-1
放送,職員室

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 28.0 31.5 3φ200V 27.87 7.06 ○ R410A 2021/3 2
1-1F-3
放送室

天ｶｾ2方向 2.8 1
1-1F-2
更衣室

天ｶｾ2方向 3.6 1
1-1F-4
職員室

天ｶｾ2方向 4.5 4

1 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19 18-1F-1 壁掛形 2.8 1

2 売店 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 0.68 R410A 2013/1 10 17-1F-1 壁掛形 2.5 1

3 PC室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V R32 2023/3 壁掛形 1

4 PC室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V R32 2023/3 壁掛形 1

5 児童クラブ(西) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 5.50 ○ R410A 2010/2 13 25-1F-1 天ｶｾ4方向 12.5 2

6 児童クラブ(東) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2010/2 13 25-1F-2 天ｶｾ4方向 12.5 1

本郷小学校 1 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 － 3φ200V 1.70 ○ R22 1996/1 27
1-1F
1

天吊形 1

2
コンピュータ教室
(東)

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.00 ○ R22 1996/1 27
1-3F
1

天吊形 1

3
コンピュータ教室
(西)

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.00 ○ R22 1996/1 27
1-3F
1

天吊形 1

4 図書室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.30 ○ R410A 2004/1 19
1-2F
1

天吊形 1

5 事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
1-1F
5

天吊形 1

6 職員室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.18 ○ R32 2022/7 1
1-1F
3

天吊形 1
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
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冷房能力
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暖房能力
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電源 定格電流
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出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

7 職員室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.18 ○ R32 2022/7 1
1-1F
3

天吊形 1

8 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
1-1F
4

天吊形 1

9 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ200V 1.10 R410A 2004/2 19 18-1F 壁掛形 1

10 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0
9-1F
8

天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 95 2棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 1φ200V 6.10 12.40 ○ R410A 2021/3 2
2棟-1F
1,2,3

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 96 2棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
2棟-2F
1

天吊形 8.0 2
2棟-2F
2,3,4,5

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 97 2棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
2棟-3F
1,2,3,4

天吊形 8.0 8

ＰＦＩ 98 2棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
2棟-1F
4

天吊形 7.1 2
2棟-1F
6

天吊形 8.0 2
2棟-2F
6

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 99 3棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 101.0 113.0 3φ200V 11.90 10.0+10.0 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
1,2

天吊形 7.1 4
3棟-2F
1,2

天吊形 7.1 4
3棟-3F
1,2

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 100 3棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
3,4

天吊形 7.1 4
3棟-2F
3

天吊形 7.1 2
3棟-3F
3,4

天吊形 8.0 4

宮崎港小学校 1 事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
1-1F
5

天吊形 1

2 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 4.6 1.20 ○ R32 2022/5 1
1-1F
4

天吊形 1

3 職員室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 R32 2021/9 1
1-1F
3

天吊形 1

4 職員室(西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
1-1F
3

壁掛形 1

5 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.90 ○ R32 2022/7 1
1-1F
1

天吊形 1

6 図書室(東) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
1-2F
1

壁掛形 1

7 図書室(西) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
1-2F
1

壁掛形 1

8
コンピュータ教室
(東)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.50 ○ R22 1995/1 28
1-3F
1

天吊形 1

9
コンピュータ教室
(西)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.50 ○ R22 1995/1 28
1-3F
1

天吊形 1

10 売店 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.59 R410A 2013/1 10 20-1F 壁掛形 1

11 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.95 R410A 2013/2 10 24-1F 壁掛形 1

12 児童クラブ 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.10 ○ R410A 2015/2 8
3-1F
4

壁掛形 1

13 防災備蓄室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R32 2022/1 1
2-3F
4

天吊形 2

14 通級指導教室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R32 2022/1 1
3-3F
4

天吊形 2

15 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.45 4.60 ○ R32 2023/2 0 1-3F-3 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 101 2棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V 96.50
(2.9+3.8)+
(3.1+4.3)

○ R410A 2021/3 2
2棟-1F
1,2,3,4

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 102 2棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 118.0 132.0 3φ200V 189.00
(2.9+3.8)×3
(3.1+4.3)

○ R410A 2021/3 2
2棟-2F
1,2,3

天吊形 7.1 6
2棟-2F
4

天吊形 8.0 2
2棟-3F
1,2,3

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 103 3棟　EHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 95.0 106.0 3φ200V 148.00
(2.9+3.8)
(3.1+4.3)×2

○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
1,2,3

天吊形 7.1 6
3棟-2F
1,2,3

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 104 3棟　EHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 90.50 (2.9+3.8)×2 ○ R410A 2021/3 2
3棟-3F
1,2,3

天吊形 8.0 6

江南小学校 1 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 － 3φ200V 2.00 ○ R22 1996/1 27
1-1F
5

天吊形 1

2
コンピュータ教室
(東)

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27
1-3F
2

天吊形 1

3
コンピュータ教室
(西)

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27
1-3F
2

天吊形 1

4 図書室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
1-2F
3

壁掛形 1

5 図書室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
1-2F
3

壁掛形 1

6 事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
1-1F
1

天吊形 1

7 職員室(東) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
1-1F
3

壁掛形 1

8 職員室(西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
1-1F
3

壁掛形 1

9 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
1-1F
2

天吊形 1

10 作業室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2022/5 1 19-1F 壁掛形 1

11 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 1-3F1 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 105 2・22棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
2・22棟-1F

1,2
天吊形 8.0 4

2・22棟-2F

2
天吊形 8.0 2

2・22棟-3F

2
天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 106 2・22棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 142.0 160.0 3φ200V 15.10 15.70+15.70 ○ R410A 2021/3 2
2・22棟-1F

3,4,5
天吊形 7.1 6

2・22棟-1F

6
天吊形 8.0 2

2・22棟-2F

3,4,5
天吊形 7.1 6

2・22棟-2F

6
天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 107 2・22棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
2・22棟-3F

4,5,6
天吊形 9.0 6

ＰＦＩ 108 3棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 12.40 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
2,3

天吊形 7.1 4
3棟-1F
4

天吊形 8.0 2
3棟-2F
1,2,3

天吊形 7.1 6
3棟-2F
4

天吊形 8.0 2
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

ＰＦＩ 109 3棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
3棟-3F
1,2,3,4

天吊形 9.0 8

住吉南小学校 1 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
1-1F
5

天吊形 1

2 職員室(北) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2023/2 0
1-1F
4

天吊形 1

3 職員室(南) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2020/9 2
1-1F
4

天吊形 1

4 事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24
1-1F
6

天吊形 1

5 給食室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 0.75 R32 2016/8 6 8-1F 壁掛形 1

6 ﾐｨｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.76 ○ R410A 2011/4 12 17-1F 天吊形 1

7 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.75 R32 2022/5 1 16-1F 壁掛形 1

8 児童クラブ(北) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2010/2 13
24-1F
2

壁掛形 1

9 児童クラブ(南) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2010/2 13
24-1F
1

天ｶｾ4方向 1

10 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.2 8.0 3φ200V ○ R22 1995/1 28
1-1F
1

天吊形 1

11
コンピュータ教室
(東)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26
1-3F
1

天吊形 1

12
コンピュータ教室
(西)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26
1-3F
1

天吊形 1

13 図書室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
1-2F
1

壁掛形 1

14 図書室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
1-2F
1

壁掛形 1

15 児童クラブ 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2021/3 2
3-1F
1

天吊形 2

16
中校舎３階
通級教室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2005/6 18 2-3F-1 壁掛形 10.0 1

17 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 1-3F4 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 110 3棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 106.0 118.0 3φ200V 167.50
4.5+
(2.9+3.8)×3

○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
2,3

天吊形 8.0 4
3棟-1F
4

天吊形 9.0 2
3棟-2F
2,3

天吊形 8.0 4
3棟-2F
4

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 111 3棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 90.50 (2.9+3.8)×2 ○ R410A 2021/3 2
3棟-3F
2,3,4

天吊形 9.0 6

ＰＦＩ 112 2棟　EHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 106.0 118.0 3φ200V 167.50
4.5+
(2.9+3.8)×3

○ R410A 2021/3 2
2棟-1F
2,3,4

天吊形 8.0 6
2棟-2F
2,3

天吊形 8.0 4
2棟-2F
4

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 113 2棟　EHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 90.50 (2.9+3.8)×2 ○ R410A 2021/3 2
2棟-3F
2,3,4

天吊形 9.0 6

ＰＦＩ 114 3棟　EHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 67.00 4.5×2 ○ R410A 2021/3 2
3棟-2F
1

天吊形 9.0 2
3棟-3F
1

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 115 2棟　EHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 67.00 4.5×2 ○ R410A 2021/3 2
2棟-1F
1

天吊形 8.0 2
2棟-2F
1

天吊形 9.0 2

檍北小学校 1 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V ○ R22 1998/10 24
4-1F
8

天吊形 1

2 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 0.3 3φ200V ○ R22 1998/10 24
4-1F
7

天吊形 1

3 職員室（東） ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
4-1F
6

壁掛形 1

4 職員室（西） ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
4-1F
6

壁掛形 1

5 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 3φ200V 1.90 ○ R22 1995/1 28
3-1F
4

天吊形 1

6 図書室(北) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
1-1F
1

壁掛形 1

7 図書室(南) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
1-1F
1

壁掛形 1

8
コンピュータ教室
(東)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 3.00 ○ R32 2023/3 0
1-2F
5

天吊形 1

9
コンピュータ教室
(西)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 3.00 ○ R32 2023/3 0
1-2F
5

天吊形 1

10 PTA会議室　東 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ200V 1.10 - R32 22-1F 壁掛形 1

11 PTA会議室　西 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 1.10 - R32 22-1F 壁掛形 1

12 児童クラブ　西 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.60 ○ R410A 2014/5 9 16-1F-1 壁掛形 1

13
図工室　南
（児童クラブ）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R32 2018/1 5 16-1F-2 壁掛形 1

14
図工室　東－北
（児童クラブ）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.80 ○ R32 2018/2 5 16-1F-2 壁掛形 1

15
多目的室　東
（児童クラブ）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.80 ○ R410A 2003/12 19 25-1F 壁掛形 1

16
多目的室　西
（児童クラブ）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.80 ○ R410A 2003/12 19 25-1F 壁掛形 1

17
多目的室
（児童クラブ）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2010/5 13 28-1F 天吊形 2

18 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.95 R32 2019/9 3 27-1F 壁掛形 1

19 少人数教室Ａ 東芝キャリア 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 4.15 R32 2022/1 1 1-1F-5 天吊形 2

20 少人数教室Ｂ 東芝キャリア 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 4.15 R32 2022/1 1 1-1F-5 天吊形 2

21 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 9.61 6.00 ○ R32 2023/2 0 1-2F-1 天吊形 12.5 2
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

ＰＦＩ 116 26・2棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 85.0 95.0 3φ200V 139.50 (2.9+3.8)×3 ○ R410A 2021/3 2
26・2棟-1F

1,2,3,4,5
天吊形 7.1 10

ＰＦＩ 117 26・2棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 90.0 100.0 3φ200V 144.00
(2.9+3.8)×2
(3.1+4.3)

○ R410A 2021/3 2
26・2棟-2F

1,2,3,4,5
天吊形 7.1 10

ＰＦＩ 118 26・2棟　EHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 95.0 106.0 3φ200V 148.00
(2.9+3.8)+
(3.1+4.3)×2

○ R410A 2021/3 2
26・2棟-3F

1,2,3,4,5
天吊形 8.0 10

ＰＦＩ 119 3棟　EHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 95.0 106.0 3φ200V 148.00
(2.9+3.8)+
(3.1+4.3)×2

○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
1,2,3

天吊形 7.1 6
3棟-2F
1,3

天吊形 7.1 4
3棟-2F
2

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 120 1棟　EHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 73.0 82.5 3φ200V 112.00
4.52+
(2.9+3.8)

○ R410A 2021/3 2
1棟-3F
1,2,3,4

天吊形 8.0 8

小松台小学校 1 職員室（東） ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R32 2020/2 3
1-1F
3

壁掛形 1

2 職員室（西） 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.80 R32 2021/7 2
1-1F
3

壁掛形 1

3 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.00 ○ R32 2021/7 2
1-1F
4

天ｶｾ4方向 1

4 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.70 ○ R22 1998/10 24
1-1F
2

天吊形 1

5 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.30 ○ R22 1998/10 24
1-1F
1

天吊形 1

6 売店 富士通 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 2.8 1φ100V 0.75 R410A 2008/1 15 17-1F 壁掛形 1

7 図書室（東） 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
2-1F
2

壁掛形 1

8 図書室（西） 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
2-1F
2

壁掛形 1

9 ＰＴＡ会議室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 12.5 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/12 23 13-1F 天吊形 1

10 作業室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 0.84 R32 2019/6 4 9-1F 壁掛形 1

11 ふれあい教室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 12.5 3φ200V 4.50 ○ R22 1997/8 25
5-1F
2

天吊形 1

12 コンピュータ教室 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 22.4 25.0 3φ200V 3.00 ○ R410A 2021/3 2
5-1F
1

天吊形 2

14 家庭科室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V ○ 2018/6 5
5-2F
1

天吊形 1

15 音楽準備室 コロナ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 － 1φ100V R32 2018/6 5
5-2F
4

壁掛形 1

16
多目的室
（児童クラブ）

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 3.73 ○ R410A 20-1F-1 天吊形 2

17
多目的室
（児童クラブ）

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.40 ○ R410A 19-1F-1 壁掛形

18
多目的室
（児童クラブ）

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.40 ○ R410A 19-1F-1 壁掛形

19
倉庫
（児童クラブ）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R32 2020/1 3 13-1F-2 壁掛形

20 特別支援教室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 12.5 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/11 23 4-1F-5 壁掛形 1

21 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 5-2F1 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 121 3棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
1,2,3,4

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 122 3棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
3棟-2F
2,3,4

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 123 4棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
4棟-1F
1,2,3,4

天吊形 7.1 8
4棟-1F
5

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 124 4棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
4棟-2F
1,2,3

天吊形 8.0 6
4棟-2F
5

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 125 1棟　GHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
1棟-1F
5,6,7,8

天吊形 7.1 8

ＰＦＩ 126 1棟　GHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 6.20 12.40 ○ R410A 2021/3 2
1棟-2F
2,3

天吊形 8.0 4
1棟-2F
4

天吊形 9.0 2

生目台東小学校 1 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.30 ○ R22 1998/10 24
6-1F
1

天吊形 1

2 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.70 ○ R32 2022/6 1
6-1F
2

天吊形 1

3 職員室（東） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R410A 2021/3 2
6-1F
3

壁掛形 1

4 職員室【西） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R410A 2021/3 2
6-1F
3

壁掛形 1

5 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.80 ○ R410A 2014/5 9
6-1F
4

天吊形 1

6 図書室（東） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
5-1F
1

壁掛形 1

7 図書室（西） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
5-1F
1

壁掛形 1

8
コンピュータ教室
（東）

ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 3.75 ○ R410A 2019/1 4
5-2F
3

天吊形 1

9
コンピュータ教室
（西）

ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 3.75 ○ R410A 2019/1 4
5-2F
3

天吊形 1

10 第一音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 30.8 6.00 ○ R32 2023/2 0 5-2F1 天吊形 12.5 2

11 第二音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/2 0 1-1F4 天吊形 6.3 2

ＰＦＩ 127 3棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
1,3

天吊形 9.0 4
3棟-1F
4

天吊形 11.2 2

ＰＦＩ 128 3棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 7.55 15.70 ○ R410A 2021/3 2
3棟-2F
1,2,4

天吊形 9.0 6
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ＰＦＩ 129 2棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 5.70 15.70 ○ R410A 2021/3 2
2棟-1F
1,3

天吊形 9.0 4

ＰＦＩ 130 2棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
2棟-2F
1,2,3,4

天吊形 9.0 8

学園木花台小学校 1 保健室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.60 ○ R410A 2007/1 16
2-1F
2

天吊形 1

2
コンピュータ教室
（南）

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1995/1 28
2-2F
3

天吊形 1

3
コンピュータ教室
（北）

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1995/1 28
2-2F
3

天吊形 1

4 図書室（東） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
2-2F
1

壁掛形 1

5 図書室（西） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
2-2F
1

壁掛形 1

6 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.70 ○ R22 1998/10 24
1-1F
1

天吊形 1

7 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 4.1 1.00 ○ R32 2022/5 1
1-1F
2

天吊形 1

8 職員室（南） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 12.7 1.70 ○ R32 2020/9 2
1-1F
3

天吊形 1

9 職員室（北） ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
1-1F
3

壁掛形 1

10 会議・研修室（東） 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 4.0 1.20 ○ R32 2022/7 1 18-1F 壁掛形 1

11 会議・研修室（西） 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 4.0 1.20 ○ R32 2022/7 1 18-1F 壁掛形 1

12 作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 8.51 0.75 R32 2022/7 1 15-1F 壁掛形 1

13
生活科室（東）
チャレンジルーム

東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.8 1φ200V 1.50 ○ R22 1998/1 25 19-1F 壁掛形 1

14
生活科室（西）
チャレンジルーム

東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.8 1φ200V 1.50 ○ R22 1998/1 25 19-1F 壁掛形 1

15
生徒指導室
（手つなぎルー
ム）

三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ200V 7.49 0.95 R32 2022/8 0
1-2F
2

壁掛形 1

16 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0
1-2F
3

天吊形 10.0 2

17 日本語教室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/3 0
4-1F
2

天吊形 6.0 2

ＰＦＩ 131 4棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 5.70 15.70 ○ R410A 2021/3 2
4棟-2F
1,2

天吊形 9.0 4

ＰＦＩ 132 4棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 12.40 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
4棟-1F
3

天吊形 8.0 2
4棟-1F
4

天吊形 9.0 2
4棟-2F
3,4

天吊形 9.0 4
4棟-3F
1

天吊形 8.0 2
4棟-3F
2

天吊形 9.0 2

ＰＦＩ 133 3棟　GHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 12.40 12.4+12.4 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
1,2

天吊形 8.0 4
3棟-2F
1

天吊形 9.0 2
3棟-2F
2

天吊形 8.0 2
3棟-3F
1,2

天吊形 8.0 4

ＰＦＩ 134 3棟　GHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 5.70 15.70 ○ R410A 2021/3 2
3棟-2F
3,4

天吊形 9.0 4

生目台西小学校 1 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 7.10 1.70 ○ R32 2022/8 0
1-1F
3

天吊形 1

2 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 7.10 1.70 ○ R32 2022/9 0
1-1F
2

天吊形 1

3 職員室（東） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 ○ R410A 2021/3 2
1-2F
2

天吊形 1

4 職員室（西） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 ○ R410A 2021/5 2
1-2F
2

壁掛形 1

5 保健室 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 3.75 ○ R410A 2020/8 2
1-1F
1

天吊形 1

6 図書室（東） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
2-2F
3

壁掛形 1

7 図書室（西） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17
2-2F
3

壁掛形 1

8
コンピュータ教室
（東）

ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 3.75 ○ R410A 2020/8 2
2-3F
1

天吊形 1

9
コンピュータ教室
（西）

ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 3.75 ○ R410A 2020/8 2
2-3F
1

天吊形 1

10 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 2-3F2 天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 135 3棟　GHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
1

天吊形 8.0 2
3棟-1F
2

天吊形 7.1 2
3棟-2F
2,4

天吊形 8.0 4
3棟-3F
2

天吊形 8.0 2

ＰＦＩ 136 3棟　GHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 9.00 18.80 ○ R410A 2021/3 2
3棟-1F
5,6

天吊形 7.1 4
3棟-2F
5,8

天吊形 8.0 4
3棟-3F
8

天吊形 9.0 2

田野小学校 1 保健室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.50 ○ R410A 2011/4 12
23-1F
7

天ｶｾ2方向 6.3 2

2
コンピュータ教室
（東）

東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 15.0 3φ200V 3.75 ○ R410A 2005/1 18
6-2F
10

天ｶｾ4方向 1

3
コンピュータ教室
（西）

東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 15.0 3φ200V 3.75 ○ R410A 2005/1 18
6-2F
10

天ｶｾ4方向 1

4 図書室（１） 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾄﾘﾌﾟﾙ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.10 ○ R410A 2011/4 12
23-2F
1

天ｶｾ4方向 4.5 3

5 図書室（２） 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾄﾘﾌﾟﾙ EHP 20.0 22.4 3φ200V 3.60 ○ R410A 2011/4 12
23-2F
1

天ｶｾ4方向 7.1 3

6 職員室（東） 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾄﾘﾌﾟﾙ EHP 20.0 22.4 3φ200V 3.60 ○ R410A 2011/4 12
23-1F
3

天ｶｾ4方向 7.1 3

7 職員室（西） 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾄﾘﾌﾟﾙ EHP 20.0 22.4 3φ200V 3.60 ○ R410A 2011/4 12
23-1F
3

天ｶｾ4方向 7.1 3

8 事務室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.10 ○ R410A 2007/1 16
23-1F
8

天ｶｾ4方向 1

9 教育相談室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.70 ○ R410A 2011/4 12
23-1F
1

天ｶｾ4方向 5.0 2

10 校長室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 3.60 ○ R410A 2011/4 12
23-1F
2

天ｶｾ2方向 10.0 2

－17－



部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

11 作業室 長府 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.85 R410A 2006/1 17 28-1F 壁掛形 1

12 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 30.8 6.00 ○ R32 2023/1 0
6-2F
1

天吊形 12.5 2

13
特別支援教室（た
んぽぽ）

東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 12.9 3φ200V 2.61 ○ R410A 2007/1 16
6-1F
7

天吊形 1

ＰＦＩ 137 6棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 77.5 90.0 3φ200V 120.00
4.52+
(2.9+3.8)×2

○ R410A 2021/3 2
6棟-1F
2,3,4,5,6

天吊形 7.1 10

ＰＦＩ 138 6棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 90.50 (2.9+3.8)×2 ○ R410A 2021/3 2
6棟-2F
4,5,6

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 139 6棟　EHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 85.0 95.0 3φ200V 139.50 (2.9+3.8)×3 ○ R410A 2021/3 2
6棟-1F
7,8

天吊形 7.1 4
6棟-2F
7,8,9

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 140 15棟　EHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 85.0 95.0 3φ200V 139.50 (2.9+3.8)×3 ○ R410A 2021/3 2
15棟-1F
1,2

天吊形 7.1 4
15棟-2F
1,2,3

天吊形 8.0 6

ＰＦＩ 141 23棟　EHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 67.00 4.5×2 ○ R410A 2021/3 2
23棟-1F
4,5,6

天吊形 7.1 6
23棟-2F
2,3,4,5

天吊形 8.0 8

七野小学校 1 ８教室棟 日立 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 90.0 100.0 3φ200V 91.7
5.43×2
+8.83

○ R410A 2020/1 3
8-1F-
1,2

天吊形 7.1 4
8-2F-
2,4,5

天吊形 7.1 6
8-2F-
6

天吊形 8.0 2

2 ８教室棟 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 12.5 3.45 ○ R32 2020/1 3
8-2F-
1

天吊形 2

1 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.00 ○ R32 2020/3 3 8-1F-8 壁掛形 1

2 コンピュータ教室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27
8-3F
4

天ｶｾ4方向 2

3 図書室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.00 ○ R410A 2006/4 17
8-3F
2

壁掛形 1

4 事務室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 3.2 1φ100V 0.65 R410A 2001/1 22
8-1F
3

壁掛形 1

5 校長室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 7.7 3φ200V 2.00 ○ R410A 2006/1 17
8-1F
4

天吊形 1

6 職員室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.10 ○ R32 2023/2 0
8-1F
5

天吊形 5.0 2

7 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 2.8 1φ100V 0.75 R410A 2006/12 16 14-1F 壁掛形 1

8 特別支援教室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ200V 0.75 R32 2022/6 1 8-2F 壁掛形 1

9 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/1 0
8-3F
5

天吊形 6.3 2

佐土原小学校 1 校長室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 9.0 10.0 3φ200V 2.70 ○ R22 1996/1 27 1-1F-6 天ｶｾ4方向 9 1

2 職員室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 － 3φ200V 3.50 ○ R22 1996/1 27 1-1F-7 天ｶｾ4方向 7.1 2

3 事務室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 － 3φ200V 1.30 ○ R22 1996/1 27 1-1F-5 天ｶｾ4方向 5 1

4 家庭科室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 16.0 － 3φ200V 4.00 ○ R22 1996/1 27 1-1F-11 天ｶｾ4方向 8 2

5 印刷室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 3.6 1φ100V 0.75 R22 1995/10 27 1-1F-8 壁掛形 2.5 1

6 配膳室 長府 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.8 1φ100V 0.65 2001/1 22 1-1F-12 壁掛形 2.2 1

7 作業室 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V 1.00 R410A 2008/3 15 21-1F-1 壁掛形 4.0 1

8 児童クラブ ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1999/1 24 1-1F-1 天吊形 14.0 1

9 保健室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 － 3φ200V 1.30 ○ R22 1996/1 27 1-1F-10 天吊形 5.0 1

10 コンピュータ室(北) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 3.00 ○ R22 1995/1 28 1-2F-10 天吊形 11.2 1

11 コンピュータ室(南) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 3.00 ○ R22 1995/1 28 1-2F-10 天吊形 11.2 1

12 1・2階系統 三菱 セントラル チリングユニット 60.00 ○ R22 1996/10 26

13 3階系統 三菱 セントラル チリングユニット 45.00 ○ R22 1996/10 26

那珂小学校 1 校長室 トヨトミ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 － 1φ100V 0.75 3-1F-7 壁掛形 3.2 1

2 職員室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 － 3φ200V 2.20 ○ R22 1997/6 26 3-1F-5 壁掛形 8.0 1

3 事務室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.95 R32 2019/8 3 3-1F-8 壁掛形 3.6 1

4 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.91 R32 2020/1 3 17-iF-1 壁掛形 2.8 1

5 児童クラブ(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R410A 2008/5 15 18-1F-1 壁掛形 7.1 1

6 児童クラブ(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R410A 2008/5 15 18-1F-2 壁掛形 7.1 1

7 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R410A 2004/1 19 3-1F-9 壁掛形 5.0 1

8 コンピュータ室(東) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 3.00 ○ R22 1995/1 28 3.-3F-1 天吊形 11.2 1

9 コンピュータ室(西) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 3.00 ○ R22 1995/1 28 3-3F-1 天吊形 11.2 1

10 相談室 サンヨー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.30 ○ R410A 2005/1 18 壁掛形 5.6 1

11
児童クラブ(図工
室)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.61 ○ R32 2022/3 1 9-1F-1 天吊形 10.0 2

10 その他 ダイキン セントラル チリングユニット 90(45×2) ○ R22 1977/11 45

広瀬小学校 1 ２棟 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 3.6 4.0 3φ200V 0.70 ○ R32 2018/6 5
2-1F-
11

天ｶｾ4方向 3.6 1
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
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暖房能力
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電源 定格電流
圧縮機定格
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第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

2 ２棟 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.00 ○ R32 2017/2 6
2-1F-
10

天ｶｾ4方向 4.5 1

3 ２棟 職員室（東） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.70 ○ R22 1994/10 28
2-1F-
8

天ｶｾ4方向 5.6 1

4 ２棟 職員室（西） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.70 ○ R32 2022/7 1
2-1F-
8

天ｶｾ4方向 5.6 1

5 ２棟 放送室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 3.2 3.6 3φ200V 0.95 ○ R22 1994/10 28
2-1F-
7

天ｶｾ4方向 3.2 1

6 ２棟 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.25 1.70 ○ R32 2020/7 3
2-1F-
6

天ｶｾ4方向 7.1 1

7
広瀬地区共同事
務室

サンヨー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.5 3φ200V 1.90 ○ 2-1F-4 天吊形 6.3 1

8 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 2.8 1φ100V 0.75 R410A 2008/1 15 34-1F 壁掛形 2.8 1

9 コンピュータ室(東) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 3.00 ○ R22 1995/1 28 2-2F-9 天吊形 11.2 1

10 コンピュータ室(西) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 3.00 ○ R22 1995/1 28 2-2F-9 天吊形 11.2 1

11
多目的ホール(児
童クラブ)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾄﾘﾌﾟﾙ EHP 50.0 56.0 3φ200V ○ 2018/3 5 28-1F-5 天吊形 16 3

12 北校舎 ダイキン セントラル チリングユニット 74(37×2) ○ R22 1998/1 25

13 中校舎(西) ダイキン セントラル チリングユニット 60(30×2) ○ R22 1998/1 25

14 中校舎(東) ダイキン 水冷式エアコン EHP 30(15×2) ○ R22 1998/1 25

15 南校舎 ダイキン 水冷式エアコン EHP 21.6(10.8×2) ○ R22 1998/1 25

広瀬北小学校 1 校長室 富士通 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V 1.10 R32 2016/10 6 1-1F-9 壁掛形 4.0 1

2 職員室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R410A 1-1F-12 天吊形 14.0 1

3 事務室 トヨトミ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 － 1φ100V 0.75 R22 1-1F-10 壁掛形 3.2 1

4 会議室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 1φ200V 1.20 ○ R410A 2004/1 19 壁掛形 4.5 1

5 保健室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 1-1F-6 壁掛形 5.0 1

6 作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2020/8 2 13-1F 壁掛形 2.8 1

7 児童クラブ(西) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.0 3φ200V 4.70 ○ R410A 2006/12 16 14-1F-1 天ｶｾ4方向 10 2

8 児童クラブ(東) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 5.50 ○ R410A 2011/2 12 14-1F-2 天ｶｾ4方向 12.5 2

9 コンピュータ室(北) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 2.50 ○ R22 1995/1 28 1-3F-11 天吊形 11.2 1

10 コンピュータ室(南) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 2.50 ○ R22 1995/1 28 1-3F-11 天吊形 11.2 1

11 普通教室 三菱 セントラル チリングユニット 90(30×3) ○ R22 1998/9 24

12 特別教室 三菱 セントラル チリングユニット 60(30×2) ○ R22 1998/9 24

広瀬西小学校 1 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.50 ○ 1-1F-11 天吊形 5.6 1

2 職員室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.5 3φ200V 1.90 ○ R32 2022/8 0 1-1F-9 壁掛形 6.3 1

3 事務室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.95 2018/6 5 1-1F-12 壁掛形 3.6 1

4 会議室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R410A 2001/10 21 1-1F-10 天吊形 5.0 1

5 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.75 R32 2022/5 1 10-1F-1 壁掛形 3.6 1

6 児童クラブ 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 14.0 3φ200V 2.50 ○ 1-1F-5 壁掛形 14.0 1

7 コンピュータ室(東) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/1 24 1-3F-1 天吊形 10.0 1

8 コンピュータ室(西) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/1 24 1-3F-1 天吊形 10.0 1

9 保健室 サンヨー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.30 ○ R410A 2005/1 18 1-1F-6 壁掛形 5.6 1

10 その他 ダイキン セントラル チリングユニット 90(45×2) ○ R22 1983/11 39

高岡小学校 1
校長室、会議室、
放送室系統

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.6 3φ200V 4.70 ○ R410A 2003/11 19
15-1F
5 校長室

天ｶｾ4方向 4.5 2
15-1F
6 会議室

天ｶｾ4方向 8.0 1
15-1F
15 放送
室

壁掛形 2.8 1

2
職員室、進路相談
室系統

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 28.0 31.5 3φ200V 6.70 ○ R410A 2003/11 19
15-1F
7 職員室

天ｶｾ4方向 7.1 3
15-1F
8 相談室

天ｶｾ2方向 5.6 1

3
事務室、保健室系
統

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 16.0 18.0 3φ200V 3.30 ○ R410A 2003/11 19
15-1F
9 事務室

天ｶｾ4方向 5.6 2
15-1F
10 保健
室

天ｶｾ4方向 3.6 2

4 ミーティングﾙｰﾑ 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 4.0 1φ200V 0.75 - R410A 2003/11 19 16-1F 天ｶｾ1方向 2.8 1

5 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 2.8 1φ100V 0.75 R410A 2006/12 16 18-1F 壁掛形 1

6
児童クラブ
(図工室・少人数)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 3.94 ○ R410A 2014/12 8
15-1F
2

天吊形 10.0 2

7 図書室系統 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 28.0 31.5 3φ200V 6.70 ○ R410A 2003/11 19
15-1F
11

天ｶｾ4方向 5.6 4
15-1F
11 受付

天ｶｾ4方向 2.8 1

8
コンピュータ教室
系統

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 28.0 31.5 3φ200V 6.70 ○ R410A 2003/11 19
15-1F
12

天ｶｾ4方向 7.1 4

9 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/1 0
15-1F
13

天吊形 6.3 2

ＰＦＩ 142 15棟　ACP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
1

天吊形 2
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ＰＦＩ 143 15棟　ACP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
2

天吊形 2

ＰＦＩ 144 15棟　ACP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
4

天吊形 2

ＰＦＩ 145 15棟　ACP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
3

天吊形 2

ＰＦＩ 146 15棟　ACP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
5

天吊形 2

ＰＦＩ 147 15棟　ACP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
7

天吊形 2

ＰＦＩ 148 15棟　ACP-7 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
6

天吊形 2

ＰＦＩ 149 15棟　ACP-8 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
8

天吊形 2

ＰＦＩ 150 15棟　ACP-9 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 30.95 4.20 ○ R32 2021/3 2
15棟-2F
9

天吊形 2

ＰＦＩ 151 15棟　ACP-10 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 7.1 8.0 3φ200V 9.20 2.00 ○ R32 2021/3 2
15棟-1F
1

天吊形 1

ＰＦＩ 152 15棟　ACP-11 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 21.85 3.00 ○ R32 2021/3 2
15棟-1F
4

天吊形 2

ＰＦＩ 153 15棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 90.50 (2.9+3.8)×2 ○ R410A 2021/3 2
15棟-2F
12,13,14

天吊形 9.0 6

ＰＦＩ 154 15棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 77.5 90.0 3φ200V 120.00
4.5+
(2.9+3.8)×2

○ R410A 2021/3 2 15棟-2F
15,16,17,18

天吊形 9.0 8

穆佐小学校 1 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.10 ○ R410A 2010/2 13 18-1F-3 天ｶｾ4方向 5.0 1

2 職員室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2010/2 13 18-1F-5 天ｶｾ4方向 7.1 2

3 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.10 ○ R410A 2010/2 13 18-1F-6 天ｶｾ4方向 5.6 1

4 会議室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2010/2 13 18-1F-4 天ｶｾ4方向 12.5 1

5
教育相談室
（特別支援）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ202V 1.10 ○ R410A 2010/2 13 18-1F-2 天ｶｾ4方向 5.0 1

6 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.80 R410A 2011/2 12 28-1F-1 壁掛形 2.2 1

7 児童クラブ 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V ○ R410A 19-1F-2 天吊形 14.0 1

8 図書室　東 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2011/1 12 19-1F-1 天ｶｾ4方向 5.5 2

9 図書室　西 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2011/1 12 19-1F-1 天ｶｾ4方向 5.5 2

10 PC室　東 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2011/1 12 19-2F-2 天ｶｾ4方向 7.1 2

11 PC室　西 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2011/1 12 19-2F-2 天ｶｾ4方向 7.1 2

12 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.10 ○ R410A 2011/1 12 18-1F-1 天ｶｾ4方向 5.0 1

13 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0
18-2F
4

天吊形 10.0 2

1 ２０棟 GHP-1 ヤンマー ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 112.0 126.0 3φ200V 4.8A 24.80 ○ R410A 2020/1 3
20-1F-
1～8

天吊形 7.1 14

2 多目的室　西 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.70 ○ R32 2021/3 2
19-2F-
1

天吊形 7.1 1

3 多目的室　東 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.70 ○ R32 2021/3 2
19-2F-
1

天吊形 7.1 1

清武小学校 1 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.60 ○ 2002/10 20
20-1F
4

天ｶｾ4方向 3.8 2

2
コンピュータ教室
（東）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/10 14
15-2F
6

天吊形 1

3
コンピュータ教室
（西）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/10 14
15-2F
6

天吊形 1

4 図書室（南） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 15.2 3φ200V 4.50 ○ R22 1991/2 32
17-2F
2

天ｶｾ4方向 1

5 図書室（中） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 15.2 3φ200V 4.50 ○ R22 1991/2 32
17-2F
2

天ｶｾ4方向 1

6 図書室（北） 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 10.8 2.60 ○ R32 2021/6 2
17-2F
2

天ｶｾ4方向 12.5 1

7 保健相談室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.0 4.5 3φ200V 0.90 ○ 2002/10 20
20-1F
3

天ｶｾ2方向 1

8 少人数教室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 6.7 2.00 ○ R32 2021/4 2
20-2F
5

天ｶｾ4方向 2

9 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.41 ○ R32 2019/9 3
17-1F
2

天ｶｾ4方向 6.3 2

10 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 9.13 2.30 ○ R32 2017/12 5
17-1F
3

天ｶｾ4方向 1

11 職員室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.80 ○ R410A 2014/5 9
17-1F
4

天ｶｾ4方向 7.1 2

12 職員室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.50 ○ R410A 2014/5 9
17-1F
4

天ｶｾ4方向 1

13 作業室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 0.63 R410A 2021/3 2 壁掛形 1

14 通級指導教室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 9.6 1.40 ○ R32 2022/6 1 15-1F3 天吊形 7.1 1

15 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0
15-3F
6

天吊形 10.0 2

ＰＦＩ 155 15棟　EHP-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V 96.50
(2.9+3.8)+
(3.1+4.3)

○ R410A 2021/3 2
15棟-1F
1,2,3,4

天吊形 7.1 8
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ＰＦＩ 156 15棟　EHP-2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.0 77.5 3φ200V 103.00 (3.1+4.3)×2 ○ R410A 2021/3 2
15棟-2F
1

天吊形 8.0 2
15棟-2F
2,3,4

天吊形 7.1 6

ＰＦＩ 157 15棟　EHP-3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 77.5 90.0 3φ200V 120.00
4.5+
(2.9+3.8)×2

○ R410A 2021/3 2
15棟-3F
1,2,3,4

天吊形 9.0 8

ＰＦＩ 158 20棟　EHP-4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 33.5 37.5 3φ200V 51.50 3.1+4.3 ○ R410A 2021/3 2
20棟-1F
5,6

天吊形 7.1 4

ＰＦＩ 159 20棟　EHP-5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 118.0 132.0 3φ200V 189.00
(2.9+3.8)×3
(3.1+4.3)

○ R410A 2021/3 2
20棟-2F
1,7

天吊形 8.0 4
20棟-2F
2,3,4,6

天吊形 9.0 8

ＰＦＩ 160 20棟　EHP-6 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 95.0 106.0 3φ200V 148.00
(2.9+3.8)
(3.1+4.3)×2

○ R410A 2021/3 2
20棟-3F
2,3,4,5

天吊形 9.0 8

ＰＦＩ 161 20棟　EHP-7 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 50.0 56.0 3φ200V 77.00
4.5+
(2.9+3.8)

○ R410A 2021/3 2
20棟-3F
6,7

天吊形 9.0 4

大久保小学校 1 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 3.00 ○ R22 1994/10 28 17-1F-6 天ｶｾ4方向 6.3 2

2 PC室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 6.00 ○ R410A 2019/1 4 17-2F-4 天ｶｾ4方向 12.5 2

3 図書室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 5.95 ○ R32 2022/3 1 17-1F-7 天ｶｾ4方向 12.5 2

4 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1994/10 28 17-1F-4 天ｶｾ4方向 10.0 1

5 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 12.42 2.60 ○ R32 2020/9 2 17-1F-3 天ｶｾ4方向 2

6 職員室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 22.4 25.0 3φ200V 5.50 ○ R22 1994/10 28 17-1F-5 天ｶｾ4方向 10.0 2

7 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.60 R410A 2009/1 14 23-1F-1 壁掛形 2.2 1

8 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0
16-1F
1

天吊形 10.0 2

1 １７棟 GHP-1 ヤンマー ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 28.0 31.5 3φ200V 1.92A 6.20 ○ R410A 2020/1 3
17-1F-
1,2

天吊形 7.1 4

2 １７棟 GHP-2 ヤンマー ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 5.02A 15.70 ○ R410A 2020/1 3
17-1F-
11,12

天吊形 5.6 4
17-1F-
10

天吊形 7.1 2
17-2F-
5,6

天吊形 7.1 4

3 ２２棟 GHP-3 ヤンマー ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 28.0 31.5 3φ200V 1.92A 6.20 ○ R410A 2020/1 3
22-1F-
1

天吊形 5.6 2
22-1F-
2

天吊形 7.1 2

加納小学校 1 職員室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 0.17 ○ R410A 2007/5 16 1-1F-6 天吊形 12.5 1

2 職員室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 0.17 ○ R410A 2007/5 16 1-1F-6 天吊形 12.5 1

3 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.60 R410A 2009/1 14 11-1F-1 壁掛形 2.2 1

4 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/5 16 2-1F-8 天吊形 10.0 1

5 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/5 15 2-1F-7 天吊形 12.5 1

6 コンピュータ室(東) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/10 14 2-2F-6 天吊形 12.5 1

7 コンピュータ室(西) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/10 14 2-2F-6 天吊形 12.5 1

8 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/5 15 1-1F-7 天吊形 12.5 1

9
９棟 ACP-1
図書室（南）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 13.20 2.60 ○ R32 2022/8 0 9-2F-2 天吊形 1

10
９棟 ACP-2
図書室（東）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 13.20 2.60 ○ R32 2022/8 0 9-2F-2 天吊形 1

11
９棟 ACP-3
図書室（中）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 13.20 2.60 ○ R32 2022/8 0 9-2F-2 天吊形 1

12
９棟 ACP-4
図書閲覧室（西）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 13.20 2.60 ○ R32 2022/8 0 9-2F-1 天吊形 1

13
１０棟 PAC-1
1F教室（西）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 16.0 18.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1997/3 26 10-1F-1 天ｶｾ4方向 8.0 2

14
１０棟 PAC-2
1F教室（東）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 18.0 19.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1997/3 26 10-1F-2 天ｶｾ4方向 9.0 2

15
１０棟 PAC-3
2F教室（西）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 18.0 19.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1997/3 26 10-2F-1 天ｶｾ4方向 9.0 2

16
１０棟 PAC-4
2F教室（東）

三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 18.0 19.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1997/3 26 10-2F-2 天ｶｾ4方向 9.0 2

宮崎東中学校 1 ２教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 3.2 12.40 ○ R410A 2020/1 3
2-3F-
1,2,3,4

天吊形 7.1 8

宮崎東中学校 2 ２教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 35.5 40.0 3φ200V 1.6 7.90 ○ R410A 2020/1 3
2-2F-
1,2,3

天吊形 5.6 6

宮崎東中学校 3 １教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 2.4 10.00 ○ R410A 2020/1 3
1-2F-
4,5,6,7

天吊形 5.6 8

宮崎東中学校 4 １教室棟 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 3.6 4.0 1φ200V 4.0 0.60 ○ R32 2020/1 3
1-2F-
3

天吊形 1

宮崎東中学校 5 ２教室棟 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.0 2.00 ○ R32 2020/1 3
2-2F-
4

天吊形 2

宮崎東中学校 6 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26
1-1F
3

天吊形 1

宮崎東中学校 7 職員室(東) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.0 1φ200V 1.50 R410A 2012/5 11
1-1Ｆ
1

壁掛形 1

宮崎東中学校 8 職員室(西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
1-1Ｆ
1

壁掛形 1

宮崎東中学校 9 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.0 4.5 3φ200V ○ R32 2018/6 5
1-1Ｆ
2

壁掛形 1

宮崎東中学校 10 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 9.2 2.10 ○ R32 2022/7 1
1-1Ｆ
4

天吊形 1

宮崎東中学校 11
コンピュータ教室
(東)

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1995/1 28
1-3Ｆ
4

天吊形 1

宮崎東中学校 12
コンピュータ教室
(西)

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1995/1 28
1-3Ｆ
4

天吊形 1
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宮崎東中学校 13 図書室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.00 ○ R410A 2002/6 21
1-3Ｆ
7

壁掛形 1

宮崎東中学校 14 図書室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 3.00 ○ R410A 2002/6 21
1-3Ｆ
7

壁掛形 1

宮崎東中学校 15 視聴覚室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2002/4 21
1-2F
2

天吊形 1

宮崎東中学校 16 視聴覚室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2002/4 21
1-2F
2

天吊形 1

宮崎東中学校 17 配膳室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2004/4 19 15-1Ｆ 壁掛形 1

宮崎東中学校 18 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19 14-1Ｆ 壁掛形 1

宮崎東中学校 19 ミィティングﾙｰﾑ ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.7 1φ200V 1.50 R410A 2002/2 21 ？ 壁掛形 1

宮崎東中学校 20 売店 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 7-1Ｆ 壁掛形 1

宮崎東中学校 21 音楽室1-1 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 5.38 3.08 ○ R32 2023/1 0
1-2-3F
1

天吊形 14.0 1

宮崎東中学校 22 音楽室1-2 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 5.38 3.08 ○ R32 2023/1 0
1-2-3F
1

天吊形 14.0 1

宮崎東中学校 23 音楽室2 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.01 4.61 ○ R32 2023/1 0
1-2-3F
2

天吊形 10.0 2

宮崎中学校 1 22教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 3.7 12.40 ○ R410A 2020/1 3
22-1F-2
2F-1,2
3F-1,2

天吊形 5.6 10

2 7教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 3.4 10.00 ○ R410A 2020/1 3 7-1F-2,4,6,7 天吊形 5.6 8

3 7教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 3.7 12.40 ○ R410A 2020/1 3 7-2F-2,3,4,5,6 天吊形 5.6 10

4 7教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 3.4 10.00 ○ R410A 2020/1 3 7-3F-3,4,5,6 天吊形 5.6 8

5 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26 17-1F-2 天吊形 1

6 職員室(西) 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R32 2018/8 4 17-1F-3 壁掛形 1

7 職員室(東) 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R32 2018/8 4 17-1F-3 壁掛形 1

8 3年職員室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.30 ○ R410A 2013/5 10 7-3F-1 天吊形 10 2

9 事務室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.5 3φ200V 2.20 ○ R22 1997/6 26 17-1F-1 天吊形 1

10 ３年学習室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.0 1φ200V 1.50 R410A 2010/2 13 7-4-3F-1 壁掛形 1

11 取外保管中 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ200V 0.95 R410A 2010/2 13 取外保管中 壁掛形 1

12 ３年学習室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.0 1φ200V 1.50 R410A 2010/2 13 7-4-3F-1 壁掛形 1

13 職員研修室(西) ナショナル ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ200V 1.10 R410A 2003/11 19 22-1F-3 壁掛形 1

14 職員研修室(東) ナショナル ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ200V 1.10 R410A 2003/11 19 22-1F-3 壁掛形 1

15 配膳室(北) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.80 ○ R410A 2006/11 16 32-1F 壁掛形 1

16 配膳室(南) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 1φ200V 0.95 R410A 2004/4 19 32-1F 壁掛形 1

17 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19 30-1F 壁掛形 1

18 相談室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.62 ○ R410A 2011/4 12 7-1F-5 天吊形 1

19 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1995/1 28 17-1F-6 天吊形 1

20 コンピュータ室(東) 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1995/1 28 7-2F-1 天吊形 1

21 コンピュータ室(西) 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.50 ○ R410A 2014/5 9 7-2F-1 天吊形 1

22 図書室(東) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ 22-2F-3 壁掛形 1

23 図書室(西) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ 22-2F-3 壁掛形 1

24 音楽室Ａ 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V ○ R32 2023/1 0
17-1-3F
3

天吊形 6.3 2

25 音楽室Ｂ 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/1 0
17-2-3F
4

天吊形 10.0 2

宮崎西中学校 1 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.5 3φ200V 1.80 ○ R22 1997/6 26 1-1F-4 天吊形 6.3 1

2 職員室　西 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R32 2021/8 1 1-1F-6 壁掛形 7.1 1

3 職員室　中 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19 1-1F-6 壁掛形 5.0 1

4 職員室　東 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R32 2021/8 1 1-1F-6 壁掛形 7.1 1

5 事務室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 6.3 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26 1-1F-5 天吊形 5.0 1

6 PTA会議室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.75 ○ R22 2000/1 23 31-1F-1? 天吊形 14.0 1

7 中体連事務局 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 22.5 25.0 3φ200V 3.0＊2 ○ R22 2001/1 22 10-1F-1 天吊形 11.2 2

8 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 2.50 ○ R22 1995/1 28 4-1F-5 天吊形 11.2 1

9 PC室　東 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 2.50 ○ R22 1995/1 28 1-2F-1 天吊形 11.2 1

10 PC室　西 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 － 3φ200V 2.50 ○ R22 1995/1 28 1-2F-1 天吊形 11.2 1
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11 図書室　東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16 4-3F-7 壁掛形 10.0 1

12 図書室　中 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16 4-3F-7 壁掛形 10.0 1

13 図書室　西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16 4-3F-7 壁掛形 10.0 1

14 給食室　南 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 1φ200V 1.10 ○ R410A 2006/11 16 4-1F-8 壁掛形 5.0 1

15 給食室　北 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 － 1φ100V 0.75 R410A 2004/4 19 4-1F-8 壁掛形 3.2 1

16 作業室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R410A 2004/2 19 24-1F-1 壁掛形 2.8 1

17 １棟 ACP-1 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 35.5 40.0 3φ200V 2.5A 7.90 ○ R410A 2020/1 3
1-2F-
5,6,7

天吊形 5.6 6

18 １棟 ACP-2 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 5.5A 18.80 ○ R410A 2020/1 3
1-3F-
4,5,6,7,8

天吊形 7.1 10

19 ４棟 ACP-3 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 3.2A 12.40 ○ R410A 2020/1 3
4-2F-
1,2,3,4,5

天吊形 5.6 10

20 ４棟 ACP-4 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 5.5A 18.80 ○ R410A 2020/1 3
4-3F-
1,2,3,4,5

天吊形 7.1 10

21 ４棟 ACP-5 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.9A 1.95 ○ R32 2020/1 3
4-2F-
6

天吊形 5.0 2

22 ４棟 ACP-6 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 10.7A 2.41 ○ R32 2020/1 3
4-3F-
6

天吊形 6.3 2

23 第１美術室　東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2021/8 1
4-2F-
8

壁掛形 10.0 1

24 第１美術室　西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2021/8 1
4-2F-
8

壁掛形 10.0 1

25 音楽室1 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/1 0 10-3F-2 天吊形 10.0 2

26 音楽室2 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/1 0 10-3F-1 天吊形 10.0 2

大淀中学校 1 1教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 3.4 10.00 ○ R410A 2020/1 3 1-2F-2,8,9 天吊形 5.6 6 1-2F-3 天吊形 8 1

2 1教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 3.4 10.00 ○ R410A 2020/1 3 1-3F-4,5,6 天吊形 7.1 6

3 6教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 22.4 25.0 3φ200V 1.7 5.00 ○ R410A 2020/1 3 6-1F-4,5 天吊形 5.6 4

4 6教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 35.5 40.0 3φ200V 2.0 7.90 ○ R410A 2020/1 3 6-2F-2,3,5 天吊形 5.6 6

5 6教室棟 パナソニック ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 4.8 15.70 ○ R410A 2020/1 3 6-3F-2,3,5,6,7 天吊形 7.1 10

6 6教室棟 パナソニック 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 10.9 2.80 ○ R410A 2020/1 3 6-1F-6 天吊形 2

7 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.2 11.2 3φ200V 7.5 1.95 ○ R32 2019/12 3 1-1F-7 天吊形 1

8 コンピュータ室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/2 0 1-2F-1 天吊形 2

9 図書室(東) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/2 0 1-3F-1 天吊形 2

10 図書室(西) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/2 0 1-3F-1 天吊形 2

11 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.20 ○ R32 2020/3 3 1-1F-4 天吊形 1

12 職員室(東) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 13.4 1.60 ○ R32 2023/2 0 1-1F-3 天吊形 1

13 職員室(中) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 13.4 1.60 ○ R32 2023/2 0 1-1F-3 天吊形 1

14 職員室(西) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 13.4 1.60 ○ R32 2023/2 0 1-1F-3 天吊形 1

15 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 7.0 1.60 ○ R32 2021/6 2 1-1F-6 天吊形 7.1 1

16 ひらく ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 1φ200V 床置形 1

17 技術準備室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 13.4 1.60 ○ R32 2020/9 2 30-1F-3 天吊形 1

18 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V 0.65 R32 2022/7 1 24-1F

19 配膳室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 6.0 1φ200V 1.50 ○ R410A 2009/1 14 6-1F

20 配膳室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 6.0 1φ200V 1.50 ○ R410A 2009/1 14 6-1F

21 東音楽室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/1 0
6-3-3F
8

天吊形 10.0 2

22 西音楽室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/1 0
6-4-3F
1

天吊形 10.0 2

大宮中学校 1 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26 8-1F-5 天吊形 5.0 1

2 職員室　西 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 12.3 1.60 ○ R32 2022/8 0 8-1F-7 天吊形 1

3 職員室　中 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ100V 1.50 R410A 2004/2 19 8-1F-7 壁掛形 5.0 1

4 職員室　東 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ100V 1.50 R410A 2004/2 19 8-1F-7 壁掛形 5.0 1

5 １年職員室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.20 ○ R410A 2003/1 20 19-2F-5 天吊形 10.0 1

6 事務室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 1φ200V ○ R22 1997/6 26 8-1F-6 壁掛形 5.0 1

7 売店 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.60 R410A 2008/1 15 29-1F-1 壁掛形 2.2 1

8 配膳室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 － 1φ100V 0.75 R410A 2004/4 19 37-1F-1 壁掛形 3.2 1
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9 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 8.51 0.75 R32 2022/4 1 35-1F-1 壁掛形 1

10 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 6.3 3φ200V 1.70 ○ R22 1995/1 28 8-1F-1 天吊形 5.0 1

11 PC室　東 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1995/1 28 8-3F-11 天吊形 14.0 1

12 PC室　西 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1995/1 28 8-3F-11 天吊形 14.0 1

13 図書室　東 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 8-1F-10 壁掛形 10.0 1

14 図書室　中 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 8-1F-10 壁掛形 10.0 1

15 図書室　西 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 8-1F-10 壁掛形 10.0 1

16 １９棟 ACP-1 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 5.5A 18.80 ○ R410A 2020/1 3
19-1F-
2,3

天吊形 5.6 4
19-2F-
3,4

天吊形 5.6 4
19-3F-
4,5

天吊形 7.1 4

17 ８棟 ACP-2 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 5.5A 15.70 ○ R410A 2020/1 3
8-2F-
5,6,7,8,9

天吊形 5.6 10

18 ８棟 ACP-3 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 85.0 95.0 3φ200V 5.5A 18.80 ○ R410A 2020/1 3
8-3F-
3,4,7,8

天吊形 7.1 8

19 １９棟 ACP-4 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.9A 1.95 ○ R32 2020/1 3
19-2F-
2

天吊形 5.0 2

20 １９棟 ACP-5 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 12.7A 2.99 ○ R32 2020/1 3
19-3F-
3

天吊形 7.1 2

21 ８棟 ACP-6 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 12.7A 2.99 ○ R32 2020/1 3
8-3F-
6

天吊形 7.1 2

22 音楽室1 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 5.38 3.08 ○ R32 2023/1 0
8-3-3F
1

天吊形 7.1 2

23 音楽室2 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 5.38 3.08 ○ R32 2023/1 0
19-1-3F
6

天吊形 7.1 2

檍中学校 1 １４教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 2.4 10.00 ○ R410A 2020/1 3
14-3F-
3,4,5

天吊形 7.1 6

2 １４教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 35.5 40.0 3φ200V 2.5 7.90 ○ R410A 2020/1 3
14-2F-
3,4,5

天吊形 5.6 6

3 ７教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 4.0 15.70 ○ R410A 2020/1 3
7-2F-
3,4,5,6,7

天吊形 7.1 10

4 ７教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 3.2 12.40 ○ R410A 2020/1 3
7-1F-
1,2,3,4,5

天吊形 5.6 10

5 ２２教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 28.0 31.5 3φ200V 2.3 6.20 ○ R410A 2020/1 3
22-3F-
1,2

天吊形 7.1 4

6 ２２教室棟 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 22.4 25.0 3φ200V 1.6 5.00 ○ R410A 2020/1 3
22-2F-
1,2

天吊形 5.6 4

7 ７教室棟 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.0 2.00 ○ R32 2020/1 3
7-1F-
7

天吊形 2

8 ７教室棟 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.0 2.00 ○ R32 2020/1 3
7-1F-
8

天吊形 2

9 事務室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.50 ○ R22 2021/3 2
14-1F
6

天吊形 1

10 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.50 ○ R32 2022/3 1
14-1F
5

天吊形 1

11 職員室(東) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
14-1F
7

壁掛形 1

12 職員室(西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
14-1F
7

壁掛形 1

13 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 2.20 ○ R32 2018/8 4
14-1F
4

天吊形 1

14 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V R32 2018/5 5 29-1F 壁掛形 1

15 職員室（2年） 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.80 ○ R410A 2013/5 10
7-1F
6

天吊形 1

16 図書室(東) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
7-2F
9

天吊形 1

17 図書室(中) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
7-2F
9

天吊形 1

18 図書室(西) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16
7-2F
8

天吊形 1

19
コンピュータ教室
(東)

ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 2.3 3.75 ○ R410A 2018/3 5
35-2F
2

天吊形 1

20
コンピュータ教室
(東)

ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 14.0 16.0 1φ200V 2.3 3.75 ○ R410A 2018/3 5
35-2F
2

天吊形 1

21 ＰＴＡ会議室 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 4.0 1φ100V 0.75 R410A 41-2F 壁掛形 1

22 音楽室1 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/1 0
14-2-3F
1

天吊形 10.0 2

23 音楽室2 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/1 0 35-2F-1 天吊形 10.0 2

赤江中学校 1
１０棟　事務室系
統

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 40.0 45.0 3φ200V 41.05 10.60 ○ R410A 2022/8 0
10-1F-2
保健室

天ｶｾ4方向 11.2 1
10-1F-3
放送室

天ｶｾ4方向 3.6 1
10-1F-4
相談室

天ｶｾ2方向 4.5 1
10-1F-8
校長室

天ｶｾ4方向 7.1 1
10-1F-9
事務室

天ｶｾ2方向 4.5 2

2
１０棟　職員室系
統

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 28.0 31.5 3φ200V 27.87 7.06 ○ R410A 2022/8 0
10-1F-6
職員室

天ｶｾ2方向 3.6 4
10-1F-6
職員室

天ｶｾ2方向 4.5 2

3
１０棟　図書室系
統

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 5.10 ○ R410A 2021/3 2
10-1F-1
図書室

天ｶｾ2方向 3.6 6

4 給食準備室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 － 3φ200V 2.74 ○ R410A 2008/5 15 5-1F-6 天吊形 12.5 1

5 PC室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 20.0 22.4 3φ200V 5.50 ○ R22 1998/10 24 22-2F-1 天吊形 20.0 1

6 PC室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 20.0 22.4 3φ200V 5.50 ○ R22 1998/10 24 22-2F-1 天吊形 20.0 1

7 倉庫 富士通 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 1φ100V 0.70 R22 43-1F-1 壁掛形 3.2 1

木花中学校 1 2教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 3.2 12.40 ○ R410A 2020/3 3 2-1F-1,2,3 天吊形 5.6 6 2-1F-4 天吊形 7.1 2
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

2 2教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 2.4 10.00 ○ R410A 2020/3 3 2-2F-1,2,3,4 天吊形 5.6 8

3 2教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 56.0 63.0 3φ200V 3.2 12.40 ○ R410A 2020/3 3 2-3F-2,3 天吊形 5.6 4 2-3F-1,4 天吊形 7.1 4

4 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 3φ200V 1.50 ○ R22 1996/6 27 1-1F-4 天吊形 1

5 保健準備室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 3.00 ○ R22 1995/1 28 1-1F-5 天吊形 1

6 コンピュータ室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 3φ200V 4.50 ○ R22 1995/1 28 4-2F-2 天吊形 1

7 コンピュータ室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 3φ200V 4.50 ○ R22 1995/1 28 4-2F-2 天吊形 1

8 図書室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.90 ○ R410A 2001/10 21 1-3F-3 壁掛形 1

9 事務室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 11.2 12.5 3φ200V 3.00 ○ R22 1997/6 26 1-1F-1 天吊形 5.6 2

10 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26 1-1F-2 天吊形 1

11 職員室(東) 日立 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 7.1 8.0 1φ200V R32 2017/11 5 1-2F-1 壁掛形 1

12 職員室(西) 日立 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 7.1 8.0 1φ200V R32 2017/11 5 1-2F-1 壁掛形 1

13 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2003/11 19 12-1F 壁掛形 1

14 音楽室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/2 0
1-3F
1

天吊形 10.0 2

青島中学校 1 １棟　教室 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 40.0 45.0 3φ200V 41.2 10.70 ○ R410A 2020/1 3 1-2F-3,4 天吊形 5.6 4 1-2F-5 天吊形 7.1 2

2 6教室棟 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 3.00 ○ R410A 2020/1 3 6-1F-10 天吊形 2

3 6教室棟 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 22.3 4.60 ○ R410A 2020/1 3 6-3F-5 天吊形 2

4 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 3φ200V 1.90 ○ R22 1995/1 28 1-1F-7 天吊形 1

5 コンピュータ室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 3.00 ○ R410A 2021/3 2 1-3F-2 天吊形 2

6 図書室(南) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 6-3F-6 壁掛形 1

7 図書室(北) 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 6-3F-6 壁掛形 1

8 事務室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.0 4.5 3φ200V 1.20 ○ R22 1997/6 26 1-1F-3 天吊形 1

9 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26 1-1F-4 天吊形 1

10 職員室（東） ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19 1-1F-5 壁掛形 1

11 職員室（西） ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 13.8 1.70 ○ R32 2022/4 1 1-1F-5 壁掛形 1

12 作業室 富士通 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.3 1φ100V 0.75 R410A 2004/1 19 3-1F 壁掛形 1

13 用務員室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 8.5 0.75 R32 2022/3 1 S1-50 壁掛形 1

14 音楽室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/2 0
1-3F
1

天吊形 10.0 2

宮崎北中学校 1 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26 19-1F-4 天吊形 5.0 1

2 職員室　東 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19 19-1F-3 壁掛形 5.0 1

3 職員室　西 日立 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 12.2 1.50 R32 2022/2 1 19-1F-3 壁掛形 1

4 事務室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.50 ○ R22 1997/6 26 19-1F-5 天吊形 5.0 1

5 作業室 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 3.0 1φ100V 0.65 R410A 2003/1 20 34-1F-1 壁掛形 2.5 1

6 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 9.0 3φ200V 1.90 ○ R22 1995/1 28 15-1F-5 天吊形 8.0 1

7 PC室　東 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1995/1 28 19-3F-3 天吊形 14.0 1

8 PC室　西 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1995/1 28 19-3F-3 天吊形 14.0 1

9 図書室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 3.00 ○ R410A 2003/1 20 19-3F-2 天吊形 12.5 1

10 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.95 R32 2018/5 5 34-1F-1 壁掛形 3.6 1

11 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 2.2 2.5 3φ200V 0.60 ○ R410A 2004/11 18 35-1F-1 壁掛形 2.2 1

12 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.50 ○ R410A 2004/11 18 35-1F-1 天吊形 12.5 1

13 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.50 ○ R410A 2004/11 18 35-1F-1 天吊形 12.5 1

14 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.50 ○ R410A 2004/11 18 35-1F-1 天吊形 12.5 1

15 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.50 ○ R410A 2004/11 18 35-1F-1 天吊形 12.5 1

16 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.30 ○ R410A 2004/11 18 35-1F-1 天吊形 10.0 1

17 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.0 4.5 3φ200V 0.90 ○ R410A 2004/11 18 35-1F-1 天吊形 4.0 1

18 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 3.50 ○ R410A 2004/11 18 35-1F-1 天井埋込形 16.0 1

19 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.5 3.50 ○ R32 2023/1 0 15-1-3F1 天吊形 7.1 2
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部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数
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冷媒
完成年月
年/月

経過年数

20 １５棟 ACP-1 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 33.5 37.5 3φ200V 32.07A 8.19 ○ R410A 2020/3 3
15-1F-
2,3,4

天吊形 5.6 6

21 １５棟 ACP-2 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 33.5 37.5 3φ200V 32.07A 8.19 ○ R410A 2020/3 3
15-2F-
2,3,4

天吊形 5.6 6

22 １５棟 ACP-3 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 28.0 31.5 3φ200V 29.92A 7.47 ○ R410A 2020/3 3
15-3F-
3,4

天吊形 7.1 4

住吉中学校 1 １５教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 45.0 3φ200V 52.8 13.60 ○ R410A 2020/3 3
15-1F-
1,2,3,4

天吊形 5.6 8

2 １５教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 45.0 3φ200V 52.8 13.60 ○ R410A 2020/3 3
15-2F-
1,2,3,4

天吊形 5.6 8

3 １５教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 50.0 56.0 3φ200V 59.6 15.20 ○ R410A 2020/3 3
15-3F-
1,4

天吊形 7.1 4
15-3F-
2,3

天吊形 5.6 4

4 １５教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 33.5 37.5 3φ200V 31.0 8.19 ○ R410A 2020/3 3
15-1F-
5,2F-
5,3F-5

天吊形 5.6 6

5 １５教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 33.5 37.5 3φ200V 31.0 8.19 ○ R410A 2020/3 3
17-2F-
3,5,6

天吊形 5.6 6

6 １５教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 20.7 5.24 ○ R410A 2020/3 3
17-3F-
5,6

天吊形 5.6 4

7 校長室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 9.0 3φ200V 1.90 ○ R22 1995/1 28
17-1Ｆ
9

天吊形 1

8 職員室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.76 ○ R410A 2013/7 10
17-1Ｆ
8

壁掛形 1

9 職員室(中央) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 ○ R410A 2014/5 9
17-1Ｆ
8

壁掛形 1

10 職員室(東) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.0 1φ200V 1.50 R410A 2012/2 11
17-1Ｆ
8

壁掛形 1

11 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.70 ○ R22 1998/10 24
17-1F
10

天ｶｾ4方向 1

12 小会議室 パナソニック ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.0 1φ200V 1.50 R410A 2010/10 12
17-1F
7

壁掛形 1

13 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1999/1 24
17-1F
3

天吊形 1

14
コンピュータ教室
(東)

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1995/1 28
17-3F
3

天吊形 1

15
コンピュータ教室
(西)

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 4.00 ○ R22 1995/1 28
17-3F
3

天吊形 1

16 図書室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16
15-3F
6

壁掛形 1

17 図書室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16
15-3F
6

壁掛形 1

18 研修室(北) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.50 ○ R22
17-1F
1

天吊形 1

19 研修室(南) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.50 ○ R22
17-1F
1

壁掛形 1

20 相談室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2009/12 13
17-1F
5

壁掛形 1

21 ミィティングﾙｰﾑ 富士通 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.60 R410A 2007/2 16
41-1F

天ｶｾ1方向 1

22 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R32 2020/6 3 42-1F 壁掛形 1

23 いちょう コロナ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 6.0 1φ200V 1.60 R22 1997/1 26
15-1F
3

壁掛形 1

24 給食室（休憩室) 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 3.2 1φ100V 0.75 55-1Ｆ 壁掛形 1

25 給食室(調理室西) 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 25.0 28.0 3φ200V 5.50 ○ R410A 2004/10 18 55-1Ｆ 天吊形 12.5 2

26 給食室(調理室東) 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 25.0 28.0 3φ200V 5.50 ○ R410A 2004/10 18 55-1Ｆ 天吊形 12.5 2

27 給食室(下処理室) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.60 ○ R410A 2004/10 18 55-1Ｆ 天ｶｾ4方向 1

28 給食室(配膳室) 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2004/10 18 55-1Ｆ 天ｶｾ4方向 11.2 2

29 給食室(洗浄室) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2004/10 18 55-1Ｆ 天吊形 1

30 少人数協教室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.60 ○ R32 2020/3 3 15-1F-6 天吊形 6.3 2

31 東音楽室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.01 4.61 ○ R32 2023/1 0
17-3-3F
7

天吊形 10.0 2

32 西音楽室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 5.38 3.08 ○ R32 2023/1 0
17-1-3F
1

天吊形 7.1 2

生目中学校 1 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.5 3φ200V 1.80 ○ R22 1997/6 26 22-1F-2 天吊形 6.3 1

2 職員室　西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 3.75 R32 2020/9 2 22-1F-4 天吊形 7.1 1

3 職員室　東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 3.75 R32 2020/9 2 22-1F-4 天吊形 7.1 1

4 1年職員室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 R32 2022/3 1 27-1F-3 壁掛形 5.0 1

5 ２年職員室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 R32 2022/3 1 17-1F-5 壁掛形 5.0 1

6 ２年職員室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.50 R32 2022/3 1 17-1F-5 壁掛形 5.0 1

7 ３年職員室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2021/8 1 17-2F-5 天吊形 10.0 1

8 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 0.85 ○ R32 2019/3 4 22-1F-1 天吊形 4.5 1

9 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.5 1φ100V 0.60 R410A 2003/10 19 43-1f-1 壁掛形 2.2 1

10 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 6.5 1.70 ○ R32 2019/11 3 22-1F-7 天吊形 7.1 1

11 PC室　東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.50 ○ 22-3F-3 天吊形 16.0 1
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12 PC室　西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.50 ○ 22-3F-3 天吊形 16.0 1

13 図書室　東 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 － 3φ200V 1.80 ○ 27-2F-1 壁掛形 10.0 1

14 図書室　西 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 － 3φ200V 1.80 ○ 27-2F-1 壁掛形 10.0 1

16 給食室 日立 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 3.6 1φ100V 0.80 46-1F-1 壁掛形 2.5 1

17 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 28.0 33.5 3φ200V 7.50 ○ R410A 2001/5 22 46-1F-1 天吊形 14.0 2

18 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 28.0 33.5 3φ200V 7.50 ○ R410A 2001/5 22 46-1F-1 天吊形 14.0 2

19 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 28.0 33.5 3φ200V 7.50 ○ R410A 2001/5 22 46-1F-1 天吊形 14.0 2

20 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 9.0 9.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2001/5 22 46-1F-1 天ｶｾ4方向 9.0 1

21 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 9.0 9.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2001/5 22 46-1F-1 天ｶｾ4方向 9.0 1

22 給食室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 3.50 ○ R410A 2001/5 22 46-1F-1 天井埋込形 16.0 1

23 １７棟 ACP-1 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.0 77.5 3φ200V 68.28A 16.38 ○ R410A 2020/3 3
17-1F-
2,6,7,8,9

天吊形 5.6 10

24 １７棟 ACP-2 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 85.0 95.0 3φ200V 95.96A 24.30 ○ R410A 2020/3 3
17-2F-
1,2,6,7,8,9

天吊形 5.6 12

25 ２７、３４棟 ACP-3 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 52.82A 13.60 ○ R410A 2020/3 3
27-1F-
1,2,4

天吊形 5.6 6
34-1F-
5

天吊形 5.6 2

26 ３４棟 ACP-4 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 20.72A 5.24 ○ R410A 2020/3 3
34-2F-
3,4

天吊形 5.6 4

27 34棟　少人数教室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V ○ R410A 2020/3 3 34-1F-2 天吊形 7.1 1

28 34棟　少人数教室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V ○ R410A 2020/3 3 34-1F-2 天吊形 7.1 1

29 第一音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0 27-3F1 天吊形 10.0 2

30 第二音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0 27-3F2 天吊形 10.0 2

本郷中学校 1
2教室棟
18教室棟

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V
9.99
4.12

○ R410A 2020/3 3
2-1F-
3,4,5

天吊形 5.6 8 18-1F-2 天吊形 7.1 2

2
2教室棟
31教室棟

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V
9.99
4.12

○ R410A 2020/3 3
2-2F-
3,4,5,6

天吊形 5.6 8 31-2F-1 天吊形 8 2

3
2教室棟
31教室棟

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 73.0 82.5 3φ200V
9.16
6.39

○ R410A 2020/3 3
2-3F-
3,4,5,6

天吊形 7.1 8 31-3F-1 天吊形 8 2

4 13教室棟 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 3.97 ○ R410A 2020/3 3 13-1F-1,2 天吊形 5.6 12

5 13教室棟 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 3.97 ○ R410A 2020/3 3 13-2F-1,2 天吊形 5.6 12

6 13教室棟 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 3.97 ○ R410A 2020/3 3 13-3F-1,2 天吊形 5.6 12

7 18教室棟 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 15.9 2.41 ○ R32 2020/3 3 18-2F-2 天吊形 2

8 18教室棟 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 15.9 2.41 ○ R32 2020/3 3 18-3F-2 天吊形 2

9 保健室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 3φ200V 1.90 ○ R22 1995/1 28 1-1F-5 天吊形 1

10 保健室(西) 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.10 R410A 2013/3 10 1-1F-5 壁掛形 1

11 コンピュータ室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26 1-2F-1 天吊形 1

12 コンピュータ室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1997/1 26 1-2F-1 天吊形 1

13 図書室(南) パナソニック ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R410A 2015/1 8 1-1F-6 壁掛形 1

14 図書室(北) 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.7 1φ200V 1.10 1-1F-6 壁掛形 1

15 事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.1 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24 1-1F-8 天吊形 1

16 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.1 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24 1-1F-7 天吊形 1

17 職員室(東) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R32 2022/8 0 1-1F-1 天吊形 1

18 職員室(西) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.60 ○ R32 2022/8 0 1-1F-1 天吊形 1

19 作業室 ナショナル ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V 0.75 R410A 2004/1 19 19-1F 壁掛形 1

20 第1音楽室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/2 0
1-3F
4

天吊形 10.0 2

21 第2音楽室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 16.9 4.25 ○ R32 2023/2 0
1-3F
3

天吊形 7.1 2

大塚中学校 1 3教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 20.7 5.24 ○ R410A 2020/3 3 3-1F-2,3 天吊形 5.6 4

2 3教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 40.0 45.0 3φ200V 41.2 10.70 ○ R410A 2020/3 3 3-2F-3,4 天吊形 5.6 4 3-2F-5 天吊形 7.1 2

3 3教室棟 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 52.8 13.60 ○ R410A 2020/3 3 3-3F-3,4,5 天吊形 7.1 6

4
5教室棟
19教室棟

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 85.0 95.0 3φ200V 96.0
10.7
13.6

○ R410A 2020/3 3 5-1F-4,5 天吊形 5.6 4
5-1F-3,6
19-1F-
1,2

天吊形 7.1 8

5
5教室棟
19教室棟

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V 64.3
7.5
8.2

○ R410A 2020/3 3
5-2F-
3,4,5
19-2F-2

天吊形 7.1 8

6
5教室棟
19教室棟

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 52.8 13.60 ○ R410A 2020/3 3
5-3F-4,5
19-3F-2

天吊形 7.1 6

7 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 3φ200V 1.90 ○ R22 1995/1 28 1-1F-2 天吊形 1
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8 コンピュータ室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 3φ200V 4.50 ○ R22 1995/1 28 1-3F-1 天吊形 1

9 コンピュータ室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 3φ200V 4.50 ○ R22 1995/1 28 1-3F-1 天吊形 1

10 図書室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ 1-1F-1 天吊形 6.3 2

11 事務室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.1 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24 1-1F-7 天吊形 1

12 職員室(東) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19 1-1F-5 壁掛形 1

13 職員室(西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19 1-1F-5 壁掛形 1

14 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.1 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24 1-1F-6 天吊形 1

15 音楽室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.03 ○ R410A 2013/7 10 1-3F-6 壁掛形 5 2

16 会議室(共同実施) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.10 ○ R410A 2007/1 16 1-3F-3 壁掛形 1

17 教育相談室 日立 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 3.2 1φ200V 0.70 R22 1991/1 32 1-3F-2 壁掛形 1

18 第2職員室(東) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.10 ○ R410A 2007/1 16 3-1F-5 壁掛形 1

19 第2職員室(西) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 1φ200V 1.10 ○ R410A 2007/1 16 3-1F-5 壁掛形 1

20 作業室 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2018/2 5 26-1F-2

21 特別支援 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 6.0 1φ200V 1.10 R410A 1997/1 26 壁掛形 1

22 第一音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.60 ○ R32 2023/1 0 1-3F6 天吊形 10.0 2

23 第二音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/1 0 1-3F5 天吊形 6.3 2

東大宮中学校 1 １教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 2.4 10.00 ○ R410A 2020/3 3
1-1F-1
2F-1,2,3

天吊形 5.6 8

2 １教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 35.5 40.0 3φ200V 2.5 7.90 ○ R410A 2020/3 3
1-3F-
1,2,3

天吊形 5.6 6

3 １教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 45.0 50.0 3φ200V 2.4 10.00 ○ R410A 2020/3 3
1-1F-4,5
2F-4,5

天吊形 5.6 8

4 １教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 28.0 31.5 3φ200V 2.3 6.20 ○ R410A 2020/3 3
1-3F-
5

天吊形 7.1 2
1-3F-
4

天吊形 5.6 2

5 ６教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 22.4 25.0 3φ200V 1.6 5.00 ○ R410A 2020/3 3
6-1F-
1,2

天吊形 5.6 4

6 ６教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 22.4 25.0 3φ200V 1.6 5.00 ○ R410A 2020/3 3
6-2F-
1,2

天吊形 5.6 4

7 ６教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 22.4 25.0 3φ200V 1.6 5.00 ○ R410A 2020/3 3
6-3F-
1,2

天吊形 5.6 4

8 ３教室棟 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 10.7 2.41 ○ R32 2020/3 3
3-1F-
1

天吊形 2

9 校長室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.1 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24
3-1F
9

天吊形 1

10 職員室(西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
3-1F
8

壁掛形 1

11 職員室(中央) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
3-1F
8

壁掛形 1

12 職員室(東) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2004/2 19
3-1F
8

壁掛形 1

13 事務室 パナソニック 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.1 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24
3-1F
10

天吊形 1

14 職員準備室 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 7.1 1φ200V 1.10 R22 2001/1 22
3-1F
7

壁掛形 1

15 相談室 長府 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 1φ100V 0.75 R22 1999/1 24
3-1F
?

壁掛形 1

16 放送室 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 4.0 1φ200V 0.70 R22 2001/1 22
3-1F
3

壁掛形 1

17 売店 シャープ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ200V 0.78 R410A 2012/4 11 9-1F 壁掛形 1

18 配膳室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.2 1φ200V 0.95 R410A 2004/4 19 17-1F 壁掛形 1

19 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V R32 2018/5 5 16-1F 壁掛形 1

20 保健室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 6.3 3φ200V 1.70 ○ R22 1995/1 28
3-1F
5

天吊形 1

21
コンピュータ教室
(東)

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1995/1 28
3-3F
4

天吊形 1

22
コンピュータ教室
(西)

三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 － 3φ200V 3.75 ○ R22 1995/1 28
3-3F
4

天吊形 1

23 図書室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 5.50 ○ R22 1999/1 24
3-2F
3

天吊形 2

24 音楽室1 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 6.01 4.61 ○ R32 2023/1 0 3-3F-1 天吊形 10.0 2

25 音楽室2 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 5.38 3.08 ○ R32 2023/1 0 3-3F-2 天吊形 7.1 2

生目南中学校 1 保健室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 14.0 3φ200V 3.00 ○ R32 2022/7 1 1-1F-1 天吊形 11.2 1

2 PC室　東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.50 ○ R22 1995/1 28 2-3F-1 天吊形 16.0 1

3 PC室　西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 16.0 － 3φ200V 4.50 ○ R22 1995/1 28 2-3F-1 天吊形 16.0 1

4 図書室　東 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 5-1F-1 壁掛形 11.2 1

5 図書室　西 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2007/6 16 5-1F-1 壁掛形 11.2 1

－28－



部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数 部屋名 設置方式 冷房能力 台数

室内機1 室内機２ 室内機３ 室内機４ 室内機５
学校名 番号 部屋名 メーカー 空調方式 熱源

冷房能力
（定格）

暖房能力
（定格）

電源 定格電流
圧縮機定格
出力

第一種特定
製品

冷媒
完成年月
年/月

経過年数

6 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.62 1.30 ○ R32 2022/7 1 1-2F-1 天吊形 1

7 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 1.70 ○ R32 2022/6 1 1-2F-2 天吊形 6.3 1

8 会議室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.7 1φ200V 1.15 2000/10 22 1-2F-3 壁掛形 5.0 1

9 職員室　東 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 9.0 10.6 1φ200V 2.40 R32 2019/3 4 1-2F-1 壁掛形 9.0 1

10 職員室　中 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 9.0 10.6 1φ200V 2.40 R32 2019/3 4 1-2F-1 壁掛形 9.0 1

11 職員室　西 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 9.0 10.6 1φ200V 2.40 R32 2019/3 4 1-2F-1 壁掛形 9.0 1

12 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.5 2.8 1φ100V R32 2020/3 3 12-1F-1 壁掛形 2.5 1

13 中体連事務局 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ200V 0.75 R410A 2011/2 12 壁掛形 2.8 1

14 ３棟 ACP-1 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 20.72A 5.24 ○ R410A 2020/3 3
3-1F-
1,2

天吊形 5.6 4

15 ３棟 ACP-2 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 22.4 25.0 3φ200V 20.72A 5.24 ○ R410A 2020/3 3
3-2F-
1,3

天吊形 5.6 4

16 ３棟 ACP-3 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 28.0 31.5 3φ200V 29.92A 7.47 ○ R410A 2020/3 3
3-3F-
1,3

天吊形 7.1 4

17 ５棟 ACP-4 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 33.5 37.5 3φ200V 32.07A 8.19 ○ R410A 2020/3 3
5-2F-
1,2,3

天吊形 5.6 6

18 第一音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 20.7 4.15 ○ R32 2023/1 0 4-3F2 天吊形 10.0 2

19 第二音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.5 3.50 ○ R32 2023/1 0 4-3F1 天吊形 7.1 2

赤江東中学校 1 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V ○ R32 2023/3 0 1-1F-2 天吊形 10.0 1

2 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V R32 2018/5 5 11-1F-1 壁掛形 3.6 1

3
３棟 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ
　　　ﾛﾋﾞｰ

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.70 ○ R32 2022/3 1 3-1F-1 天ｶｾ4方向 7.1 2

4 ６棟 技術準備室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.1 冷房専用 3φ200V 1.00 ○ R22 1984/1 39 6-1F-3 壁掛形 4.1 1

5
３棟 特別教室棟
　　　家庭科室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 6.00 ○ R32 2022/3 1 3-1F-2 天吊形 12.0 2

6
３棟 特別教室棟
　　　家庭科室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R32 2022/3 1 3-1F-2 天吊形 12.0 1

7
３棟 特別教室棟
　　　家庭科準備
室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.00 ○ R32 2022/3 1 3-1F-3 天吊形 4.5 1

8
３棟 特別教室棟
　　　音楽準備室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.00 ○ R32 2022/3 0 3-2F-1 天吊形 4.5 1

9
３棟 特別教室棟
　　　音楽室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.60 ○ R32 2022/3 1 3-2F-2 天吊形 11.2 2

10
３棟 特別教室棟
　　　美術室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.60 ○ R32 2022/3 1 3-2F-3 天吊形 11.2 2

11
３棟 特別教室棟
　　　美術準備室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.30 ○ R32 2022/3 1 3-2F-3 天吊形 5.6 1

12 １棟　家庭科室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V ○ R32 2023/3 0 1-1F-1 天吊形 10.0 2

13 １棟　事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V ○ R32 2023/3 0 1-1F-3 天吊形 7.1 1

14 １棟　校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V ○ R32 2023/3 0 1-1F-4 天吊形 5.0 1

15
１棟 管理・特別教
室棟２階系統

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V ○ R32 2023/3 0 1-2F-1,6 天吊形 7.1 4 1-2F-4 天吊形 5.6 2 1-2F-2,3 天吊形 4.5 2

16
１棟 管理・特別教
室棟３階系統

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.0 77.5 3φ200V ○ R32 2023/3 0 1-3F-1 天吊形 11.2 2 1-3F-4 天吊形 8.0 2 1-3F-3 天吊形 7.1 2 1-3F-5,6 天吊形 4.5 2

17 ５棟 多目的教室 ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.0 77.5 3φ200V ○ R32 2023/3 0 5-2F 天吊形 16.0 4

18
２棟 普通教室棟
１階系統

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.0 77.5 3φ200V ○ R32 2023/3 0 2-1F-1,6 天吊形 7.1 4 2-1F-2,4,5 天吊形 5.6 6 2-1F-3 天吊形 4.5 1

19
２棟 普通教室棟
２階系統

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V ○ R32 2023/3 0
2-2F-
1,2,4,5,6

天吊形 5.6 10 2-2F-3 天吊形 4.5 1

20
２棟 普通教室棟
３階系統

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.0 77.5 3φ200V ○ R32 2023/3 0
2-3F-
1,2,4,5,6

天吊形 5.6 10 2-3F-3 天吊形 4.5 1

生目台中学校 1 2教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 71.0 80.0 3φ200V 4.0 15.70 ○ R410A 2020/3 3 2-1F-1,2,4,6 天吊形 7.1 8

2 2教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 22.4 25.0 3φ200V 1.9 5.00 ○ R410A 2020/3 3 2-2F-4,6 天吊形 5.6 4

3 2教室棟 アイシン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ GHP 28.0 31.5 3φ200V 2.4 6.20 ○ R410A 2020/3 3 2-3F-3 天吊形 5.6 2 2-3F-6 天吊形 7.1 2

4 2教室棟 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 10.7 2.40 ○ R32 2020/3 3 2-1F-5 天吊形 2

5 図書室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16 1-3F-2 壁掛形 1

6 図書室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16 1-3F-2 壁掛形 1

7 校長室(南) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24 1-1F-1 天吊形 1

8 校長室(東) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24 1-1F-1 天吊形 1

9 事務室(南) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 3φ200V 1.40 ○ R22 1999/1 24 1-1F-2 天吊形 1

10 事務室(北) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 6.3 7.1 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24 1-1F-2 天吊形 1

11 保健室(東) ヤマハ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 8.0 9.5 1φ200V 2.20 ○ R22 1995/6 28 1-1F-3 天吊形 1

12 保健室(西) ヤマハ 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ GHP 8.0 9.5 1φ200V 2.20 ○ R22 1995/6 28 1-1F-3 天吊形 1
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13 コンピュータ室 ヤンマー 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ GHP 35.5 40.0 1φ200V 3.00 ○ R32 2021/11 1 1-2F-2 天吊形 1

14 職員室(北西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2022/8 0 1-2F-1 天吊形 1

15 職員室(南西) ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V R32 2017/11 5 1-2F-1 壁掛形 1

16 職員室(北東) 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V R32 2016/1 7 1-2F-1 壁掛形 1

17 多目的室(東) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 1φ200V 1.50 ○ R22 1998/1 25 16-1F 壁掛形 1

18 多目的室(西) 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.0 5.6 1φ200V 1.50 ○ R22 1998/1 25 16-1F 壁掛形 1

19 作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.6 1φ100V R32 2018/7 5 13-1F 壁掛形 1

20 第一音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/1 0 1-3F6 天吊形 6.3 2

21 第二音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.7 2.10 ○ R32 2023/1 #NUM! 1-3F5 天吊形 5.0 2

田野中学校 1 保健室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.16 ○ R32 2019/9 3 8-1F-2 天吊形 5.0 2

2 PC室　東 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 － 3φ200V 3.75 ○ R22 12-2F-1 床置形 12.5 1

3 PC室　西 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 － 3φ200V 3.75 ○ R22 12-2F-1 床置形 12.5 1

4 図書室　東 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.2 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16 8-2F-7 壁掛形 10.2 1

5 図書室　西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.2 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/8 16 8-2F-7 壁掛形 10.2 1

6 事務室１ ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V R410A 2023/3 0 8-1F-4 壁掛形 4.0 1

7 事務室２ 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V ○ R32 2023/3 0 8-1F-5 天吊形 7.1 1

8 校長室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 10.0 3φ200V 1.70 ○ R410A 8-1F-3 床置形 10.0 1

9 会議室　東 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.6 1φ200V 0.75 R410A 2006/1 17 8-1F-1 天ｶｾ4方向 4.0 1

10 会議室　西 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.80 ○ R410A 2006/4 17 8-1F-1 天ｶｾ4方向 10.0 1

11
事務共同実施組
織室

東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 4.0 1φ100V 0.75 壁掛形 2.8 1

12 職員室　東 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 13.2 3φ200V 3.75 ○ R22 1994/1 29 8-2F-3 天吊形 12.5 1

13 職員室　西 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 13.2 3φ200V 3.75 ○ R22 1994/1 29 8-2F-3 天吊形 12.5 1

14 体育教官室 ナショナル ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 11-1F-1 壁掛形 5.0 1

15 美術室　東 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 13.5 3φ200V 3.75 ○ 12-2F-2 床置形 12.5 1

16 美術室　西 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 13.5 3φ200V 3.75 ○ 12-2F-2 床置形 12.5 1

17 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 2.8 1φ100V 0.75 R410A 2006/12 16 16-1F-1 壁掛形 2.8 1

18 ８棟 ACP-1 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V 64.34A 15.66 ○ R410A 2020/1 3
8-3F-
2,3

天吊形 8.0 4
8-3F-
1

天吊形 11.2 2

19 ８棟 ACP-2 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 106.0 118.0 3φ200V 114.47A 29.26 ○ R410A 2020/1 3
8-1F-
11

天吊形 7.1 2
8-3F-
6,8,9,10,1
1

天吊形 8.0 10

20 ８棟 ACP-3 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 22.3 4.60 ○ R410A 2020/1 3
8-3F-
5

天吊形 10.0 2

21 ８棟 ACP-3 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 22.3 4.60 ○ R410A 2020/1 3
8-3F-
7

天吊形 10.0 2

22 相談室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 12.7 1.70 ○ R32 2021/3 2 8-2F-6 天吊形 1

23 音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/1 0 12-1F1 天吊形 6.3 2

佐土原中学校 1 会議室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.2 8.0 3φ200V 1.90 ○ R410A 2002/4 21 3-1F-7 床置形 7.2 1

2 校長室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.0 1φ200V 1.10 R22 1995/3 28 3-1F-8 壁掛形 3.6 1

3 事務室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ100V 0.95 R32 2020/8 2 3-1F-6 壁掛形 3.6 1

4 PC室　東 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1999/2 24 3-2F-1 天吊形 10.0 1

5 PC室　西 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1999/2 24 3-2F-1 天吊形 10.0 1

6 職員室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1999/2 24 3-1F-4 天吊3方向 14.0 1

7
２８棟 IHR-1氷蓄
熱

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 41.5 3φ200V 9.00 ○ R410A 2009/3 14
28-2F-
1,2

天ｶｾ2方向 8.0 4
28-2F-
6

天ｶｾ2方向 7.1 3

8
２８棟 IHR-2氷蓄
熱

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 40.0 3φ200V 7.10 ○ R410A 2009/3 14
28-1F-
1,2

天ｶｾ2方向 8.0 4
28-1F-
7

天ｶｾ4方向 8.0 1

9
２８棟 IHR-3氷蓄
熱

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 40.0 3φ200V 7.10 ○ R410A 2009/3 14
28-1F-
3,4,5

天ｶｾ2方向 7.1 6

10
２８棟 IHR-4氷蓄
熱

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 40.0 3φ200V 7.10 ○ R410A 2009/3 14
28-2F-
3,4,5

天ｶｾ2方向 7.1 6

11
２８棟 IHR-5氷蓄
熱

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 40.0 3φ200V 7.10 ○ R410A 2009/3 14
28-1F-
6

天ｶｾ2方向 7.1 2
28-3F-
2

天ｶｾ2方向 9.0 2
28-3F-
1

天ｶｾ2方向 8.0 2

12
２８棟 IHR-6氷蓄
熱

三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 40.0 3φ200V 7.10 ○ R410A 2009/3 14
28-3F-
3,4,6

天ｶｾ2方向 7.1 6

13 管理棟 ダイキン セントラル チリングユニット 60(30×2) ○ R22 1983/10 39

14 特別教室棟 ダイキン 水冷式エアコン EHP 15(7.5×2) ○ R22 1983/10 39
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広瀬中学校 1 校長室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 1φ200V 1.70 ○ R32 2023/2 0 17-1F-6 天吊形 7.1 1

2 職員室 ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 22.5 25.0 3φ200V 5.50 ○ R410A 17-1F-8 天吊形 11.2 2

3 事務室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.0 4.5 1φ200V 0.75 ○ R32 2023/2 0 17-1F-7 天吊形 4.0 1

4 3年職員室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R32 2022/3 1 24-1F-3 天吊形 10.0 1

5 作業室 三菱 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 3.2 1φ100V 0.75 R410A 2006/7 17 31-1F-1 壁掛形 2.8 1

6 保健室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.0 6.3 1φ200V 1.50 R410A 2006/7 17 17-1F-4 壁掛形 5.0 1

7 コンピュータ室(東) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1994/1 29 17-2F-1 天吊形 11.2 1

8 コンピュータ室(西) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1994/1 29 17-2F-1 天吊形 11.2 1

9 管理棟(東) 東芝キャリア セントラル チリングユニット 60(30×2) ○ R22 1984/8 38

10 管理棟(西) 東芝キャリア セントラル チリングユニット 60(30×2) ○ R22 1984/8 38

11 南校舎 東芝キャリア 水冷式エアコン EHP 38(19×2) ○ R22 1984/9 38

久峰中学校 1 校長室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 9.0 3φ200V 2.20 ○ R22 1997/6 26 1-1F-2 天吊形 8.0 1

2 職員室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.08 ○ R32 2021/3 2 1-2F-2 天吊形 14.0 1

3 事務室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.0 1φ200V 1.10 ○ R22 1997/6 26 1-1F-1 天吊形 4.0 1

4 映写室 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 1φ100V 1-2F-6 壁掛形 2.8 1

5 作業室 三菱電機 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 3.6 4.2 1φ200V 0.95 R32 2021/9 1 13-1F 壁掛形 3.6 1

6 保健室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ 2018/2 5 1-1F-3 天吊形 10.0 1

7 コンピュータ室(東) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1994/6 29 1-2F-5 天吊形 11.2 1

8 コンピュータ室(西) ナショナル 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 3φ200V 2.50 ○ R22 1994/6 29 1-2F-5 天吊形 11.2 1

9 特別教室棟 東芝キャリア セントラル チリングユニット 90(30×3) ○ R22 1986/1 37

10 管理棟 三菱 セントラル チリングユニット 17.50 ○ R22 1985/12 37

11 普通教室棟 東芝キャリア セントラル チリングユニット 74(22×3+30) ○ R22 1985/10 37

高岡中学校 1 保健室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 14.0 16.0 3φ200V 14.3 3.08 ○ R32 2022/7 1 3-1F-1 天吊形 2

2 コンピュータ室(東) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.99 ○ R32 2019/3 4 3-3F-1 天ｶｾ4方向 1

3 コンピュータ室(西) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.99 ○ R32 2019/3 4 3-3F-1 天ｶｾ4方向 1

4 図書室 東芝 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 21.0 3φ200V 5.50 ○ R22 1996/1 27 14-1F-1 天吊形 10 2

5 事務室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 7.1 8.0 3φ200V 2.00 ○ R22 2021/3 2 3-1F-6 天吊形 1

6 職員室(南) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2021/8 1 3-1F-7 天吊形 10 1

7 職員室(中) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2021/8 1 3-1F-7 天吊形 10 1

8 職員室(北) ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.95 ○ R32 2022/5 1 3-1F-7 天吊形 10 1

9 小会議室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 8.0 9.0 3φ200V 1.90 ○ R22 1999/1 24 3-1F-4 天吊形 1

10 校長室 ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.45 ○ R32 2021/8 1 3-1F-3 天吊形 1

11 カウンセリング室 三菱重工 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 5.6 6.3 3φ200V 1.60 ○ R22 1999/1 24 3-1F-2 天吊形 1

12 家庭科室(調理) 三菱重工 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 28.0 31.5 3φ200V 7.25 ○ R410A 2001/1 22 3-2F-3 天ｶｾ4方向 5.6 5

13 第一音楽室 三菱電気 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 25.0 28.0 3φ200V 30.8 6.00 ○ R32 2023/2 0 3-3F3 天吊形 12.5 2

14 作業室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.8 2.8 1φ200V 0.75 R410A 2006/12 16 19-1F-1 壁掛形 1

15 放送室 ダイキン ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.5 5.0 1φ200V 0.92 R32 2021/8 1 3-1F-5 壁掛形 1

16 １棟 ACP-1 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 50.29A 12.60 ○ R410A 2020/1 3
1-1F-
1,2,5

天吊形 7.1 6

17 １棟 ACP-2 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 61.5 69.0 3φ200V 61.23A 15.10 ○ R410A 2020/1 3
1-2F-
1,2,3,5

天吊形 7.1 8

18 １棟 ACP-3 三菱電機 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 95.0 106.0 3φ200V 110.4A 27.80 ○ R410A 2020/1 3
1-3F-
1,2,3,5,6

天吊形 8.0 10

19 第二音楽室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 2.60 ○ R32 2023/1 0 15-2F1 天吊形 6.3 2

清武中学校 1 1教室棟 三菱 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 136.0 150.0 3φ200V 164.0 13.60 ○ R410A 2020/1 3
1-1F-5,6
2F-2,5,8

天吊形 5.6 10 1-3F-4,5,8,9 天吊形 7.1 8

2 19教室棟 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 3.00 ○ R410A 2020/1 3 19-2F-1 天吊形 2

3 19教室棟 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 3.00 ○ R410A 2020/1 3 19-2F-3 天吊形 2

4 19教室棟 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 11.2 3.00 ○ R410A 2020/1 3 19-3F-3 天吊形 2

5 保健室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2008/10 14 1-1F-2 天吊形 1
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6 コンピュータ室(東) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/10 14 1-1F-1 天ｶｾ4方向 6.3 2

7 コンピュータ室(西) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/10 14 1-1F-1 天ｶｾ4方向 6.3 2

8 図書室(東) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2008/10 14 15-2F-4 天吊形 1

9 図書室(東中) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2008/10 14 15-2F-4 天吊形 1

10 図書室(中) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2008/10 14 15-2F-4 天吊形 1

11 図書室(西中) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2008/10 14 15-2F-4 天吊形 1

12 図書室(西) 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 2.90 ○ R410A 2008/10 14 15-2F-4 天吊形 1

13 事務室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 1.90 ○ R410A 2008/10 14 19-1F-2 天ｶｾ4方向 5 2

14 校長室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 12.5 14.0 3φ200V 2.40 ○ R410A 2008/10 14 19-1F-1 天ｶｾ4方向 6.3 2

15 職員室(東) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.80 ○ R410A 2008/10 14 19-1F-3 天ｶｾ4方向 10 2

16 職員室(西) 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 20.0 22.4 3φ200V 4.80 ○ R410A 2008/10 14 19-1F-3 天ｶｾ4方向 10 2

17 教育相談室 サンヨー ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.5 6.7 1φ200V 1.05 R410A 2004/1 19 1-1F-3 壁掛形 1

18 特別支援（情緒） 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 5.6 6.7 1φ200V 1.50 R32 2021/9 1 1-1F-4 壁掛形 1

19 1年職員室 三菱 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 14.0 16.0 3φ200V 3.50 ○ R32 2020/9 2 1-3F-6 天吊形 7 2

20 作業室 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.63 R410A 2009/12 13 24-1F 壁掛形 1

21 会議室 東芝 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 4.0 5.0 1φ100V 0.75 R410A 2008/2 15 15-2F-3 壁掛形 1

22 普通教室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.7 2.10 ○ R32 2022/8 0 1-2Ｆ-6 天吊形 2

23 普通教室 三菱電機 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾂｲﾝ EHP 10.0 11.2 3φ200V 8.7 2.10 ○ R32 2022/8 0 1-1F-8 天吊形 2

24 第1音楽室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾄﾘﾌﾟﾙ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/2 0
15-2F
5

天吊形 10.0 3

25 第2音楽室 日立 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾄﾘﾌﾟﾙ EHP 20.0 22.4 3φ200V 23.2 5.10 ○ R32 2023/2 0
15-2F
6

天吊形 10.0 3

加納中学校 1
１棟 PAC-3
管理棟

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 73.0 81.5 3φ200V 3.75*3 ○ R22 1999/3 24
1-1F-
1,5

天ｶｾ2方向 7.1 5
1-1F-
4

天ｶｾ2方向 9.0 2
1-1F-
6

天ｶｾ2方向 5.6 2

2
１棟 AC-1
相談室(職員ﾗｳﾝ
ｼﾞ)

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 11.2 11.8 3φ200V 3.00 ○ R22 1999/3 24
1-1F-
3

天ｶｾ2方向 1

3
２棟 PAC-4
普通教室1F西

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.4 75.0 3φ200V 3.75*2+2.2 ○ R22 1999/3 24
2-1F-
2,3,4

天ｶｾ2方向 9.0 6
2-1F-
1

天ｶｾ2方向 7.1 1

4
２棟 PAC-5
普通教室1F東

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.4 75.0 3φ200V 3.75*2+2.2 ○ R22 1999/3 24
2-1F-
5,6,7

天ｶｾ2方向 9.0 6

5
２棟 PAC-9
普通教室2F西

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.4 75.0 3φ200V 3.75*2+2.2 ○ R22 1999/3 24
2-2F-
2,3,4

天ｶｾ2方向 9.0 6
2-2F-
1

天ｶｾ2方向 7.1 1

6
２棟 PAC-10
普通教室2F東

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 67.4 75.0 3φ200V 3.75*2+2.2 ○ R22 1999/3 24
2-2F-
5,6,7

天ｶｾ2方向 9.0 6

7
２棟 PAC-14
普通教室3F西

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 4.75*2 ○ R22 1999/3 24
2-3F-
2,3

天ｶｾ2方向 9.0 4
2-3F-
1

天ｶｾ2方向 7.1 1

8
２棟 PAC-15
普通教室3F中

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 6.50 ○ R22 1999/3 24
2-3F-
4,5

天ｶｾ2方向 9.0 4

9
２棟 PAC-16
普通教室3F東

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 6.50 ○ R22 1999/3 24
2-3F-
6

天ｶｾ2方向 9.0 2
2-3F-
7

天ｶｾ2方向 11.2 2

10
３棟 PAC-1
ﾊﾟｿｺﾝ教室

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 35.5 40.0 3φ200V 3.75 ○ R22 1999/3 24
3-1F-
1

天ｶｾ2方向 4.5 6
3-1F-
2

天ｶｾ2方向 3.6 1

11
３棟 PAC-2
図書室

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 6.50 ○ R22 1999/3 24
3-1F-
3

天ｶｾ4方向 4.5 8

12
３棟 PAC-7
美術室

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 6.50 ○ R22 1999/3 24
3-2F-
1

天ｶｾ4方向 8.0 4
3-2F-
2

天ｶｾ2方向 3.6 1

13
３棟 PAC-8
生徒会室他

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 56.0 63.0 3φ200V 4.75*2 ○ R22 1999/3 24
3-2F-
3,6,7,8

天ｶｾ2方向 7.1 6
3-2F-
5

天ｶｾ2方向 2.8 1
3-2F-
4

天ｶｾ2方向 3.6 1

14
３棟 PAC-12
理科室

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 6.50 ○ R22 1999/3 24
3-3F-
1

天ｶｾ2方向 5.6 6

15
３棟 PAC-13
理科室、準備室

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 6.50 ○ R22 1999/3 24
3-3F-
3

天ｶｾ2方向 5.6 6
3-3F-
2

天ｶｾ2方向 4.5 1

16
４棟 PAC-6
技術室

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 6.50 ○ R22 1999/3 24
4-1F-
2

天ｶｾ4方向 8.0 4

17
４棟 PAC-11
家庭科室

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 84.0 94.5 3φ200V 4.0*2+3.75 ○ R22 1999/3 24
4-2F-
2

天ｶｾ2方向 8.0 8
4-2F-
1

天ｶｾ2方向 4.5 1

18
４棟 PAC-17
音楽室

ダイキン ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ EHP 45.0 50.0 3φ200V 6.50 ○ R22 1999/3 24
4-3F-
2

天ｶｾ4方向 8.0 4
4-3F-
1

天ｶｾ2方向 4.5 1

19
４棟 AC-2
準備室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.83 ○ R22 1999/3 24
4-1F-
1

天ｶｾ2方向 4.5 1

20
屋体 AC-3
体育教官室

ダイキン 業務用(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)ﾍﾟｱ EHP 4.5 5.0 3φ200V 1.83 ○ R22 1999/3 24
屋体
体育教官室

天ｶｾ2方向 4.5 1

21 作業室 三菱重工 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ EHP 2.2 2.2 1φ100V 0.45 R410A 2021/3 2 10-1F-1 壁掛形 2.2 1
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給食室空調設備一覧

1 宮崎小学校 令和14年以降対象

2 小戸小学校 室外機 1 台 令和9年度途中より委託開始

室内機 4 台

3 大淀小学校 室外機 1 台 令和10年度途中より委託開始

室内機 4 台

4 大宮小学校 令和11年以降対象

5 宮崎東小学校 室外機 4 台

室内機 7 台

エアカーテン 2 台

6 古城小学校 室外機 4 台

室内機 5 台

エアカーテン 2 台

7 江平小学校 室外機 1 台 令和10年度途中より委託開始

室内機 5 台

8 西池小学校 室外機 1 台 令和10年度途中より委託開始

室内機 5 台

9 檍小学校 令和14年以降対象

10 潮見小学校 令和13年以降対象

11 恒久小学校 令和11年以降対象

12 赤江小学校 室外機 1 台 令和10年度途中より委託開始

室内機 4 台

13 国富小学校 室外機 1 台 令和8年度途中より委託開始

室内機 4 台

14 瓜生野小学校 令和14年以降対象

15 倉岡小学校 室外機 6 台

室内機 6 台

エアカーテン 2 台

16 木花小学校 室外機 6 台

室内機 9 台

エアカーテン 5 台

17 鏡洲小学校 室外機 5 台

室内機 6 台

エアカーテン 2 台

18 青島小学校 室外機 5 台

室内機 7 台

エアカーテン 2 台

19 内海小学校 室外機 4 台

室内機 8 台

エアカーテン 3 台

20 住吉小学校 室外機 1 台 令和8年度途中より委託開始

室内機 4 台

21 生目小学校 室外機 6 台

室内機 8 台

エアカーテン 4 台

22 大塚小学校 室外機 6 台 GHP

室内機 11 台 GHP

23 池内小学校 室外機 4 台 GHP

室内機 7 台 GHP

24 宮崎西小学校 令和11年以降対象

25 東大宮小学校 室外機 1 台 令和9年度途中より委託開始

室内機 4 台

NO 施設名称 対象機器 その他
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NO 施設名称 対象機器 その他

26 宮崎南小学校 室外機 5 台

室内機 8 台

27 本郷小学校 令和12年以降対象

28 宮崎港小学校 令和13年以降対象

29 江南小学校 令和11年以降対象

30 住吉南小学校 室外機 1 台 令和9年度途中より委託開始

室内機 4 台

31 檍北小学校 室外機 1 台

室内機 4 台

32 小松台小学校 室外機 2 台

室内機 2 台

吹出口 16 台

33 生目台東小学校 室外機 1 台 GHP

室内機 4 台 GHP

34 学園木花台小学校 室外機 1 台 GHP

室内機 7 台 GHP

35 生目台西小学校 室外機 1 台 GHP

室内機 7 台 GHP

36 田野小学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

37 七野小学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

38 佐土原小学校 室外機 1 台 配送校(法定点検有)

室内機 1 台 配送校(法定点検有)

39 那珂小学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

40 広瀬小学校 室外機 1 台 配送校(法定点検有)

室内機 1 台 配送校(法定点検有)

41 広瀬北小学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

42 広瀬西小学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

43 高岡小学校 室外機 2 台 配送校

室内機 2 台 配送校

44 穆佐小学校 室外機 2 台 配送校

室内機 2 台 配送校

45 清武小学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

46 大久保小学校

47 加納小学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

48 宮崎東中学校 室外機 1 台 配送校(法定点検有)

室内機 1 台 配送校(法定点検有)

49 宮崎中学校 室外機 2 台 配送校

室内機 2 台 配送校

50 宮崎西中学校 室外機 2 台 配送校

室内機 2 台 配送校

51 大淀中学校 室外機 2 台 配送校

室内機 2 台 配送校

52 大宮中学校 室外機 1 台 配送校(法定点検有)

室内機 1 台 配送校(法定点検有)

53 檍中学校 室外機 7 台

室内機 10 台

エアカーテン 4 台
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NO 施設名称 対象機器 その他

54 赤江中学校 室外機 1 台 配送校(法定点検有)

室内機 1 台 配送校(法定点検有)

55 木花中学校 令和12年以降対象

56 青島中学校 室外機 6 台

室内機 7 台

エアカーテン 2 台

57 宮崎北中学校 室外機 7 台

室内機 6 台

エアカーテン 4 台

58 住吉中学校 室外機 6 台

室内機 9 台

エアカーテン 7 台

59 生目中学校 室外機 8 台

室内機 10 台

エアカーテン 5 台

60 本郷中学校 室外機 2 台

室内機 7 台

61 大塚中学校 室外機 3 台

室内機 9 台

62 東大宮中学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

63 生目南中学校 令和13年以降対象

64 赤江東中学校 室外機 2 台 配送校

室内機 2 台 配送校

65 生目台中学校 令和14年以降対象

66 田野中学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

67 佐土原中学校 室外機 1 台 配送校(法定点検有)

室内機 1 台 配送校(法定点検有)

68 広瀬中学校

69 久峰中学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

70 高岡中学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校

71 清武中学校 室外機 1 台 配送校(法定点検有)

室内機 1 台 配送校(法定点検有)

72 加納中学校 室外機 1 台 配送校

室内機 1 台 配送校
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