
検査結果※1

（ng/L）

判 定
（原水除く）

原 水 5未満 ー

浄 水 5未満 適 合

島之内※2 5未満 適 合

原 水 5未満 ー

浄 水 5未満 適 合

月見ヶ丘※2 5未満 適 合

内 海※2 5未満 適 合

原水（片井野） 5未満 ー

原水（木場段） 5未満 ー

浄 水 5未満 適 合

仏堂園※2 5未満 適 合

原水（梁瀬第1） 5未満 ー

原水（梁瀬第2） 5未満 ー

浄 水 5未満 適 合

内 山※2 5未満 適 合

原 水 5未満 ー

浄 水 5未満 適 合

深 水※2 5未満 適 合

原 水 5未満 ー

浄 水 5未満 適 合

丸 目※2 5未満 適 合

原 水 11 ー

浄 水 7 適 合

大久保※2 7 適 合

原水（1号取水井戸） 5未満 ー

原水（2号取水井戸） 5未満 ー

浄 水 5未満 適 合

下加納※2 5未満 適 合

※１ 検査結果はPFOSとPFOAの合算値
※２ 公共施設の給水栓

宮崎市のPFOS・PFOAの検査結果（令和7年7月）

採水地点

下北方浄水場

富吉浄水場

田野第1浄水場

川口浄水場

浦之名浄水場

清武第1水源地

清武第2水源地

清武第3水源地


