
（別紙3）
No. 質問 回答

1 昇降機：メーカー名、設備内容（スペック・型式　等）

メーカー：東芝エレベーター
型式：ロープ式エレベーター
◯設備内容
用途：乗用
定員：11名
積載：750kg

2 自家用電気工作物の数量は４か所分の総受電容量スペッ
クでしょうか？

お見込みのとおり、自家用電気工作物の数量は４か所分の総受電
容量になります。

3 換気設備・照明設備の対象個数と設備の内容　（スペッ
ク・型式　等）

◯管理事務所
　換気設備　9箇所
　照明設備　37箇所
　スペック、型式は把握しておりません。

4 消防設備：点検対象設置物の数量（またはそれらの設置
がわかる一覧等の開示）

◯第一倉庫
・消火器　2基
◯SOKKENスタジアム
・自家発電設備　1基
・消火器　19基
・スプリンクラー設備　1式
・自動火災報知設備　1式（感知器　42箇所）
・非常放送設備　1式
・誘導灯　13箇所
◯弓道場
・消火器　2基
◯管理事務所
・消火器　2基
・非常警報設備　1式
◯日向夏ドーム
・消火器　10基
・屋内消火栓設備　1式
・自動火災報知設備　1式（感知器　21箇所）
◯トレーニング室
・消火器　2基
・非常警報設備　1式
・誘導標識　5箇所
◯第2倉庫
・消火器　2基
◯屋内投球練習場
・消火器　6基
・自動火災報知設備　1式（感知器　13箇所）
・消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）　1式
・誘導標識　7箇所
・パッケージ型消火設備　1式
◯第1テニスコート
・消火器　9基
・可般消防ポンプ等設備　1式
・自動火災報知設備　1式（感知器　16箇所）

5 防火対象物：点検対象設置物の数量（またはそれらの設
置がわかる一覧等の開示）

防火対象物は以下の施設です。
◯弓道場
◯第1テニスコート
◯SOKKENスタジアム
◯第2野球場
◯屋内投球練習場
◯打撃練習場
◯日向夏ドーム
◯管理棟
◯トレーニング室
◯第1倉庫
◯第2倉庫



7 受水槽：槽数、容量、設備内容（スペック・型式　等）

◯ＳＯＫＫＥＮスタジアム北側　耐震性タンク
メーカー：株式会社ベルテクノ
槽数：１槽
容量：１２㎥
設備内容：揚水ポンプ・操作盤等（荏原製作所）
　
◯敷地南側進入口付近　ＦＲＰ製
メーカー：株式会社川本製作所
槽数：１槽
容量：４．５㎥
設備内容：揚水ポンプ・操作盤等（川本製作所）

8 空調設備：メーカー名、スペック・型式、対象機器の数
量、設置場所

◯管理事務所　1台
メーカー：ダイキン工業株式会社
型式：RYJ140K
定格出力：3.75kw
◯トレーニング室入口　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUZ-ERP160LA
定格出力：3.8kw
◯トレーニング室中央　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUZ-ERP160LA
定格出力：3.8kw
◯トレーニング室奥　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUZ-ERP112LA
定格出力：2.5kw
◯第2野球場　予備室　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUZ-ERP50SKA7
定格出力：1.0kw
◯第2野球場　放送室　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUZ-ERP40SKA7
定格出力：0.8kw
◯第2野球場　審判控室　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUZ-ERP50SKA7
定格出力：0.8kw
◯SOKKENスタジアム　2階諸室　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUHY-P224DMG1
定格出力：4.2kw
◯SOKKENスタジアム　1階1塁側諸室　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUHY-P500DMG1
定格出力：9.5kw
◯SOKKENスタジアム　1階3塁側諸室　1台
メーカー：三菱電機株式会社
型式：RUHY-P224DMG1
定格出力：9.5kw

9 圧力容器：メーカー名、スペック・型式、設備内容、用
途

メーカー：株式会社川本製作所
機械名称：圧力タンク
型式：PTK－5－14K
設備内容：その他消火設備あり（川本製作所）

10 遊具の内容や数量および現在の点検委託先業者名と委託
費用

・大型複合遊具1基
・中型複合遊具1基
・小型複合遊具1基
・ロープウェイ1台
・サンドキッチン1基
・インクルーシブ遊具1式（ゆらゆらブリッジ、インクルーシブ
ラダー、テンスピン、インクルーシブブランコ、なみなみ平均
台、ぴよぴよ渡り、ことりスライダー、いるかくんトンネル、単
注式シェルター）
・健康遊具1式

点検委託業者：日光製作所
委託費用：34万円



14 自動ドア：メーカー名、スペック・型式、設置場所、数
量

メーカー：YKK
設置場所：管理事務所
数量：１基（２枚）


